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Abstrak 
Saluran udara (ducting system) dalam dunia industri tidak 
hanya berupa pipa lurus, namun juga terdapat fitting baik dalam 
bentuk percabangan saluran, penggabungan saluran, ataupun 
pembelokan saluran. Contoh fitting yang digunakan pada saluran 
udara adalah elbow 90o. Penggunaan elbow 90o akan 
menyebabkan penurunan tekanan (pressure drop) karena adanya 
friction loss, separation loss, dan secondary flow yang terjadi 
setelah melewati elbow 90o. Untuk mengurangi separation loss dan 
secondary flow adalah dengan menambahkan Single Guide Vane 
pada elbow 90o. 
Penelitian ini dilakukan secara eksperimen dengan model 
saluran berpenampang bujursangkar (square duct) dengan Dh = 
125 mm yang terdiri dari: upstream duct (straight duct) dengan 
panjang 7Dh, Cylinder Disturbance Body (CDB) dengan d = 6 mm, 
square elbow 90° dengan curvative ratio (R/Dh)=1,5 dan 
penambahan Single Guide Vane, downstream duct (straight duct) 
dengan panjang 15Dh, serta induced draft fan. Pengukuran dalam 
penelitian ini menggunakan pitot static tube, inclined manometer, 
dan pressure transducer. Pengujian dilakukan dengan variasi 
jarak longitudinal (l) 0,5Dh; 0,6Dh; 0,7Dh; 0,8Dh dan 0,9Dh 
pada sisi inner upstream duct. Untuk mendapatkan nilai pressure 
drop dan coefficient loss elbow 90° digunakan 𝑅𝑒𝐷ℎ 1,59 x 10
4 
sampai 1,59 x 105 ( kecepatan udara 2 m/s sampai 20 m/s dengan 
 
kenaikan kecepatan tiap 2 m/s), untuk mendapatkan cofficient 
pressure pada elbow 90º digunakan kecepatan 2 m/s, 12 m/s dan 
20 m/s dengan 𝑅𝑒𝐷ℎ 1,59x10
4; 9,52x104 dan 1,59x105, sedangkan 
untuk mendapatkan profil kecepatan sepanjang upstream duct dan 
downstream duct digunakan 𝑅𝑒𝐷ℎ sebesar 9,52 x 10
4 dengan jarak 
(x/Dh)=2,4,6,10,14 sepanjang downstream duct. 
Hasil penelitian ini diperoleh bahwa penempatan CDB 
efektif menurunkan pressure drop. Penempatan CDB pada saluran 
dengan jarak l=0,6Dh merupakan jarak paling efektif menurunkan 
pressure drop, dimana penurunan nilai ratio rata-rata 
perbandingan pressure drop (ΔpCDB/Δp0) sebesar 0,955. 
Penambahan CDB sebagai bodi pengganggu sebagian besar 
menghasilkan nilai koefisien losses (K) elbow 90º  yang lebih 
rendah dibandingkan dengan tanpa menggunakan CDB. Dimana 
pada variasi CDB (l/ Dh=0,6) memiliki nilai rata-rata koefisien 
losses (K) elbow 90º sebesar 0,18. Penurunan nilai selisih 
Pressure Coefficient pada sisi outer wall dan sisi inner wall (ΔCp) 
paling efektif pada variasi jarak (l/Dh=0,6) sebesar sebesar 0,602, 
sedangkan nilai ΔCp tanpa CDB sebesar 0,696, namun pada 
variasi jarak (l/Dh=0,9) nilai ΔCp mengalami kenaikan 
dibandingkan nilai ΔCp tanpa CDB penganggu sebesar 0,711.  
Pada bidang horizontal dan vertikal menunjukan bahwa secara 
keseluruhan dengan penambahan CDB, profil kecepatan pada 
section 2 - 6 memiliki bentuk yang berbeda dibanding tanpa CDB, 
sementara pada section 10 - 14 semua variasi menunjukan bentuk 
profil kecepatan yang mirip. Pada sisi inner dan centerline, terjadi 
perlambatan aliran karena adanya backflow yang ditimbulkan 
oleh separasi aliran dan efek single guide vane. 
 
Kata kunci: Cylinder Disturbance Body, Pressure Drop, Square 
Duct, Elbow 90o, Guide Vane
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Abstract 
The ducting system in the industrial world is not only a 
straight pipe, but there are also good fittings in the form of 
branching, ducting combinations, or ducting alterations. An 
example of a fitting used on an air passage is a 90o elbow. The use 
of 90o elbow will cause pressure drop due to friction loss, 
separation loss, and secondary flow that occurs after passing 90o 
elbow. To reduce separation loss and secondary flow is to add 
Single Guide Vane to 90o elbow. 
This experiment was conducted experimentally with square 
duct with Dh = 125 mm model consisting of: upstream duct 
(straight duct) with 7Dh length, Cylinder Disturbance Body (CDB) 
with with d = 6 mm, square elbow 90 ° with curvative ratio (R/Dh) 
= 1,5 and the addition of Single Guide Vane, downstream duct 
(straight duct) with 15Dh length, and induced draft fan. 
Measurements in this study using pitot static tube, inclined 
manometer, and pressure transducer. The test was performed with 
variation of longitudinal distance (l) 0,5Dh; 0,6Dh; 0,7Dh; 0,8Dh 
and 0,9Dh on the inner upstream duct side. To get the pressure drop 
and coefficient loss 90° elbow is used ReDh 1,59x104 to 1,59x105 
(air velocity 2 m/s to 20 m/s with speed increase every 2 m/s), for 
obtain cofficient pressure at 90º elbow used speed 2 m/s, 12 m/s 
and 20 m/s with ReDh 1,59x104; 9,52x104 and 1,59x105, while to get 
the velocity profile along the upstream duct and downstream duct 
 
used ReDh of 9,52x104 with distance (x/Dh) = 2,4,6,10,14 along the 
downstream duct. 
The results of this study found that effective CDB reduces 
pressure drop. The placement of CDB in the duct with distance l = 
0,6Dh is the most effective distance to decrease the pressure drop, 
where the decrease of the average ratio value of pressure drop 
(ΔpCDB/Δp0) is 0,955. Addition of CDB as a disturbance body 
mostly resulted in lower losses (K) elbow 90º coefficient value 
compared to without using CDB. Where in the variation of CDB 
(l/Dh=0,6) has an average value of losses coefficient (K) 90º elbow 
of 0,18. Decrease in value of Pressure Coefficient on outer wall 
and inner wall side (ΔCp) is most effective at distance variation 
(l/Dh=0,6) equal to 0,602, whereas value of ΔCp without CDB is 
0,696, but at distance variation (l/Dh=0,9 ) value of ΔCp increased 
compared to the value of ΔCp without CDB interrupt of 0,711. In 
the horizontal and vertical plane shows that overall with the 
addition of CDB, the velocity profiles in section 2-6 are of different 
shape than without CDB, while in section 10 - 14 all variations 
show similar velocity profiles. On the inner and centerline side, 
there is a slowing of the flow due to the backflow caused by the 
flow separation and the single guide vane effect. 
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1.1. Latar Belakang 
Sistem saluran fluida atau udara memegang peranan penting 
untuk mendukung proses industri. Selain itu, sistem saluran udara 
juga banyak penerapannya dalam kehidupan diluar industri, seperti 
perpipaan air bersih dan penyaluran udara terkondisi di gedung-
gedung. Saluran udara tidak hanya berupa pipa lurus, namun juga 
terdapat fitting atau komponen perpipaan yang berfungsi untuk 
merubah arah aliran, menyebarkan aliran, membesar atau 
mengecilkan alirran. Contoh penggunaan fitting adalah fitting 
elbow yang berfungsi untuk membelokkan arah aliran pada suatu 
saluran instalasi perpipaan agar sesuai dengan arah kebutuhannya. 
Elbow merupakan komponen instalasi system saluran udara 
berupa saluran pipa melengkung dengan sudut kelengkungan  
tertentu. Jenis elbow berdasarkan sudut kelengkungannya dari 
sudut 45o, 90o, 180o. Sebagai contoh aliran yang melintasi saluran 
udara elbow 90o mengalami pressure drop yang lebih besar 
daripada aliran yang melintasi saluran udara lurus dengan 
kecepatan freestream yang sama. Dengan adanya pressure drop 
yang cukup besar pada elbow 90o  maka akan terjadi kerugian 
energi (head loss) yang lebih besar sehingga energi yang 
dibutuhkan untuk mengalirkan fluida semakin besar. Dengan 
meningkatnya headloss, daya yang dibutuhkan semakin besar pada 
instalasi saluran seperti kompresor dan blower. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi pressure drop dalam elbow 90o diantaranya adalah 
jari-jari kelengkungan elbow 90o, gesekan (friction loss) antara 
aliran fluida dengan dinding dalam saluran, separasi yang terjadi 
dalam elbow 90o  baik separasi 2D (separation loss) maupun 3D 
(secondary flow).  Kerugian energi (head loss) paling besar 
didalam elbow 90o disebabkan karena friction loss dan separasi.  
Separasi aliran terjadi karena momentum aliran tidak mampu 
lagi melawan kenaikan gradien tekanan (adverse pressure 
gradient), sehingga aliran akan terseparasi dan berbalik arah (back 
 
 
flow) dari aliran utama. Secondary flow disebabkan karena 
perbedaan distribusi tekanan sisi inner dan outer wall elbow 90o. 
Perbedaan tekanan ini dapat dilihat pada distribusi tekanan sisi 
outer wall lebih besar dibanding sisi inner wall, sehingga 
mengakibatkan partikel fluida outer wall bergerak menuju inner 
wall.  Inner wall adalah sisi dari pada elbow 90o yang memiliki 
radius yang kecil dari titik pusat elbow 90o sedangkan outer wall 
adalah sisi dari pada elbow 90o  yang memiliki radius yang besar 
dari titik pusat elbow 90o. Secondary flow pada rectangular elbow 
90o  juga terjadi pada sisi corner yang disebabkan oleh interaksi 
boundary layer dan endwall yang mengakibatkan penyumbatan 
aliran (blockage effect) dan mengurangi effective flow area. Salah 
satu usaha untuk mengurangi pressure drop yang terjadi pada 
elbow 90o adalah dengan menambahkan suatu gangguan yang 
mungkin dapat menambah kerugian energi, artinya diperlukan 
energi yang besar untuk menanggulangi setiap kerugian yang 
terjadi di sepanjang instalasi. Pressure drop yang terjadi pada suatu 
asesoris tambahan suatu instalasi akan berpengaruh pada aliran di 
dalamnya sehingga akan memberikan nilai koefisien tertentu 
sesuai variasi yang digunakan. Oleh sebab itu usaha untuk 
mengurangi besarnya pressure drop menjadi hal yang penting 
untuk dilakukan.  
Salah satu usaha untuk mengurangi pressure drop yang terjadi 
pada elbow 90o adalah dengan menambahkan sudu pengarah (guide 
vane). Guide vane akan membantu mengarahkan aliran serta 
mengurangi terjadinya separasi aliran dan secondary flow. Dengan 
menambahkan guide vane pada kondisi tertentu juga dapat 
mengurangi pressure drop yang terjadi karena dapat 
memaksimalkan effective flow area. Dengan ditambahkannya body 
pengganggu dengan pemasangan guide vane, yang dimana tujuan 
dari pemasangan body pengganggu adalah untuk menunda 
separation point pada sisi inner dan outter wall elbow  dan 
membuat aliran terjadi turbulen saat memasuki elbow. Semakin 
turbulen suatu aliran maka akan memiliki momentum yang lebih 
besar sehingga dapat menambah kemampuan untuk melawan 
 
 
adverse pressure gradient, jika separasi aliran dapat tertunda dan 
aliran dapat kembali pada kontur aliran utamanya, maka akan 
terjadi penurunan minor head losses dan nilai pressure drop yang 
terjadi juga akan semakin mengecil. 
Penelitian yang dilakukan Sutardi dkk (2010) secara 
eksperimen pada sebuah fitting elbow. Elbow yang digunakan 
adalah rectangular elbow 90o dengan 4 variasi pemasangan guide 
vane yaitu tanpa guide vane, satu guide vane, dua guide vane, dan 
tiga guide vane. Jarak pada setiap jumlah guide vane yang 
digunakan sama atau linier terhadap sisi dekat inner wall sampai 
outer wall. Re aliran yang melalui elbow divariasikan menjadi 2,1 
x 104, 8,4 x 104 dan 12 x 104. Hasil yang didapat dari eksperimen 
adalah, pada Re terkecil sebesar 2,1 x 104, penambahan guide vane 
dapat mengurangi pressure drop. Hal tersebut berbanding terbalik 
dengan variasi Re aliran 8,4 x 104 dan 12 x 104 dimana terjadi 
peningkatan pressure drop pada setiap penambahan guide vane. 
Penelitian yang dilakukan Choi & Lee (2010) secara 
eksperimen tentang pengaruh sebuah silinder yang diletakkan 
dekat dinding plat datar. Eksperimen ini meninjau karakteristik 
aliran pada daerah sekitar silinder  yang diletakkan dekat dinding 
tersebut dengan memvariasikan rasio gap (G/B) antara silinder 
dengan plat. Silinder yang digunakan dalam eksperimen ini adalah 
silinder sirkular dan elips, serta berurutan mempunyai rasio axis 
AR = 1 dan 2. Dari penelitian tersebut didapatkan bahwa pada 
silinder elips, vortex yang terjadi di daerah mendekati wake  ketika 
rasio gap  lebih besar dari critical value, yaitu G/B = 0,4 dimana 
seiring menurunnya rasio gap, frekuensi vortex juga tiba-tiba 
mengalami penurunan, kemudian seiring dengan bertambahnya 
rasio gap, drag coefficient pada silinder elips juga meningkat, 
namun tingkat penambahannya lebih kecil daripada yang terjadi 
pada silinder sirkular pada rasio gap yang kecil, yaitu kurang dari 
G/B = 0,5. Dari eksperimen juga didapati daerah wake yang 
terbentuk di belakang silinder elips dan intensitas turbulensinya 
lebih kecil daripada pada silinder sirkular. 
 
 
Penelitian yang dilakukan Aqfha Hardhian (2017) secara 
eksperimen tentang model saluran berpenampang bujursangkar 
(square duct) dengan Dh = 125 mm dengan upstream duct (straight 
duct) sepanjang 7Dh, Inlet Disturbance Body dengan d = 12,5 mm, 
elbow 90° dengan R/Dh 1,5 , dan downstream duct (straight duct) 
sepanjang 15Dh, serta induced draft fan. Pengujian dilakukan 
dengan variasi jarak 0,1Dh sampai 0,5Dh dengan ReDh sebesar 
8,74x104 untuk mendapatkan profil kecepatan sepanjang 
downstream duct, pressure drop antara downstream duct dan 
upstream duct, serta coefficien pressure elbow 90° antara inlet 
elbow 90° dan outlet elbow 90°, koefisien loss minor elbow 90° 
pada variasi nilai ReDh sebesar 3,94x104 < ReDh < 13,5x104. Hasil 
studi eksperimen ini diperoleh bahwa penempatan inlet 
disturbance body pada saluran dengan jarak 0,1Dh merupakan 
jarak paling efektif untuk menurunkan pressure drop, sedangkan 
pada jarak inlet disturbance body 0,5Dh memiliki pressure drop 
tertinggi. Secara fungsi Reynolds Number, jarak inlet disturbance 
body 0,1Dh memiliki nilai koefisien losses elbow 90º paling rendah, 
sedangkan pada variasi tanpa menggunakan inlet disturbance body 
memiliki nilai koefisien losses elbow 90º paling tinggi. Perbedaan 
nilai Pressure Coefficient (ΔCp) yang cukup signifikan pada elbow 
90º dengan saluran tanpa inlet disturbance body dan menggunakan 
inlet disturbance body, dimana didapatkan bahwa ΔCp pada jarak 
inlet disturbance body 0,1Dh terlihat lebih kecil dibandingkan pada 
jarak 0,5Dh maupun tanpa menggunakan inlet disturbance body. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, 
baik yang dilakukan secara eksperimental maupun numerikal 
tentang cara untuk mereduksi pressure drop aliran melalui saluran 
udara square duct, yang tediri dari upstream duct, elbow 900 
dengan dan tanpa guide vane, serta downstream duct. Pressure 
drop direduksi dengan menempatkan bodi pengganggu 
(disturbance body) berbentuk silinder sirkular yang ditempatkan 
pada sisi upstream duct pada sisi dekat dengan dinding inner, 
 
 
sebelum aliran memasuki elbow 900. Interaksi aliran dengan  
cylinder disturbance body (CDB) tersebut diharapkan dapat 
menghasilkan intensitas turbulensi yang cukup kuat untuk 
melawan adverse pressure dan digunakan untuk meningkatkan 
momentum aliran yang semakin turbulen pada sisi inner elbow 
yang diharapkan dapat menunda separasi akibat shear stress pada 
dinding maupun adverse pressure.   
Penambahan guide vane pada elbow 900 sebagaimana 
penelitian Sutardi, dkk (2010) pada Reynold’s Number yang 
rendah mampu mereduksi pressure drop, namun pada Reynold’s 
Number yang lebih tinggi gagal untuk mereduksi pressure drop 
akan tetapi semakin menambah nilai pressure drop. Sedangkan 
penambahan disturbance body berbentuk silinder sirkular pada sisi 
inner upstream duct sebagaimana penelitian Aqfha (2016) pada 
penempatan CDB (l/Dh=0,1) pada sisi inner upstream duct mampu 
untuk mereduksi pressure drop pada setiap nilai Reynold’s 
Number-nya. Selanjutnya dapat dirumuskan sebuah masalah baru 
yaitu dengan kombinasi penempatan disturbance body pada sisi 
inner upstream duct sebelum inlet elbow 900 dan penambahan 
single guide vane pada elbow 900, yang dialiri fluida pada berbagai 
variasi Reynold’s Number dengan basis diameter hidrolik (Dh), 
diharapkan dapat memberikan informasi berkenaan dengan reduksi 
pressure drop pada saluran udara berpenampang square duct 
tersebut. 
Penempatan CDB pada sisi inner upstream duct searah inner 
elbow 900 (l/Dh = 0,5; 0,6; 0,7; 0,8 dan 0,9), jarak gap sebesar 2,5 
cm (konstan), serta elbow 900 dengan ratio kelengkungan (R/Dh) = 
1,5 dengan tambahan single guide vane. Kombinasi penempatan 
CDB dan penambahan single guide vane pada elbow tersebut 
selanjutnya divariasikan dengan kecepatan aliran dari 2 m/s sampai 
20 m/s dengan kenaikan setiap 2 m/s atau pada Reynold’s Number 
(1,59x104 <ReDh<1,59x105). Fenomena interaksi aliran fluida 
berpenampang square duct berkaitan dengan variasi tersebut, maka 
dapat ditampilkan dalam bentuk data tentang pressure drop pada 
saluran udara seluruhnya maupun pressure drop tiap section-nya 
 
 
(upstream duct, elbow 90o, downstream duct), koefisien losses (K) 
elbow 90o, distribusi pressure coefficient (Cp) pada sisi inner dan 
outer elbow 90o, serta profil kecepatan horizontal dan vertikal pada 
upstream duct dan downstream duct pada beberapa section di 
downstream duct (x/Dh). 
 
1.3. Batasan Masalah 
Pada penelitian ini diberikan beberapa batasan masalah 
sehingga pembahasan dalam penelitian ini lebih bisa terfokus. 
Batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Fluida kerja adalah udara dengan profil kecepatan udara 
uniform pada sisi inlet, sifat incompresible, viscous dan 
steady. 
2. Perpindahan panas akibat gesekan antara udara dengan 
dinding saluran dapat diabaikan. 
3. Kekasaran dinding diabaikan. 
4. Aliran fluida yang melintasi saluran udara termasuk 
dalam region aliran turbulen (Re>4000). 
5. Temperatur fluida didalam saluran udara (duct) 
diasumsikan konstan. 
 
1.4.  Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan umum dalam penelitian ini yaitu guna 
mengetahui pengaruh interaksi aliran fluida antara kelengkungan 
elbow 90° dengan adanya Single Guide Vane dan Cylinder 
Disturbance Body (CDB) berbentuk silinder sirkular terhadap 
dinding saluran pada sisi inner upstream duct berpenampang bujur 
sangkar (square duct) yang divariasikan terhadap jarak peletakkan 
CDB yaitu 0,5Dh; 0,6Dh; 0,7Dh; 0,8Dh dan 0,9Dh pada sisi inner 
upstream duct. Untuk mengetahui karakter aliran tersebut 
dilakukan studi eksperimen, dengan tujuan dari penelitian ini 
sebagai berikut : 
1. Mengetahui pressure drop antara upstream duct, elbow 
90o dan downstream duct. 
2. Mengetahui koefisien loss minor  pada elbow 90°. 
 
 
3. Mengetahui nilai pressure coefficient (Cp) pada elbow 
90°. 
4. Mengetahui profil kecepatan pada downstream duct 
(posisi bidang horizontal dan vertikal). 
 
1.5.  Manfaat Penelitian 
Manfaat yang akan didapat setelah melakukan penelitian ini 
sebagai berikut: 
1. Memberikan penjelasan tentang pressure drop instalasi 
saluran udara antara upstream duct, elbow 90o dan 
downstream duct yang dipasang Cylinder Disturbance 
Body pada sisi inner upstream duct dengan saluran yang 
tidak dipasang Cylinder Disturbance Body pada elbow 90o 
dengan adanya Single Guide Vane. 
2. Memberikan penjelasan tentang koefisien loss minor 
elbow 90° yang dipasang Cylinder Disturbance Body pada 
sisi inner upstream duct dengan saluran yang tidak 
dipasang Cylinder Disturbance Body pada elbow 90o 
dengan adanya Single Guide Vane. 
3. Memberikan gambaran tentang perbedaan nilai Pressure 
Coefficient (Cp) pada elbow 90° yang dipasang Cylinder 
Disturbance Body pada sisi inner upstream duct dengan 
saluran yang tidak dipasang Cylinder Disturbance Body 
pada elbow 90o dengan adanya Single Guide Vane. 
4. Memberikan gambaran tentang perbedaan profil kecepatan 
aliran pada downstream duct yang melewati suatu saluran 
berpenampang square dan elbow 90° yang dipasang 
Cylinder Disturbance Body pada sisi inner upstream duct 
dengan saluran yang tidak dipasang Cylinder Disturbance 


















Pada bab ini akan dibahas tentang teori-teori yang berkaitan 
dengan penilitian yang dilakukan serta dilengkapi pula dengan 
referensi mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang 
mendukung. 
 
2.1 Klasifikasi Aliran Fluida 
 Karena sulitnya menganalisa partikel cairan secara 
mikroskopis, maka dilakukan pendekatan secara makroskopis 
dengan anggapan sudah cukup memadahi, ini berarti  kita harus 
mengansumsikan fluida yang “continum” sebagai konsekuensinya 
bahwa seluruh properties fluida merupakan suatu fungsi dari 
kedudukan dan waktu.  
 
Gambar 2.1 Klasifikasi jenis fluida (Fox dan Mc. Donald, 1998) 
 
2.1.1 Aliran Viscous dan Inviscid 
Aliran viscous merupakan aliran yang dipengaruhi oleh 
viskositas fluidanya. Vikositas fluida mempengaruhi aliran 
udara karena fluida mengalir akan bergesekan dengan 
dinding. Gambar 2.2 menunjukkan ilustrasi suatu aliran 
fluida yang mengalir melewati permukaan bola. Poin A dan C 
menunjukkan titik stagnasi. Pada poin A dan C, kecepatan 
aliran fluida sebesar nol sehingga tekanan terbesar terdapat 
 
 
pada titik tersebut. Sedangkan pada poin B merupakan titik 
dengan kecepatan paling besar sehingga tekanan tekanan 
terkecil berada pada titik tersebut. Pada titik B dan C terjadi 
perbedaan tekanan yang menimbulkan terjadinya gerakan 
aliran melawan arah aliran utama atau biasanya disebut 
dengan advers pressure. 
 
Gambar 2.2 Ilustrasi aliran inviscid dan viscous 
(Fox dan Mc. Donald, 2011) 
 
Aliran inviscid digambarkan suatu aliran fluida tanpa 
dipengaruhi gesekan terhadap dinding permukaan bola 
sehingga profil kecepatan aliran akan menyatu kembali 
setelah melewati titik B. Sedangkan pada aliran viscous 
terdapat titik separasi pada titik D, ketika aliran utama dilawan 
oleh advers pressure , maka kecenderungan aliran akan 
terseparasi karena momentum aliran utama tidak mampu 
melawannya sehingga memicu terjadinya vortex. Vortex 
merupakan suatu kerugian karena berkurangnya aliran yang 
mengalir karena adanya pressure drop. 
 
2.1.2 Aliran Laminar dan Turbulen 
 Aliran Laminar 
Aliran laminar didefinisikan sebagai aliran dengan 
fluida bergerak dalam lapisan-lapisan atau lamina-lamina 
dengan satu lapisan meluncur secara lancar. Aliran laminar ini 










Gambar 2.3 Aliran Laminar  (Munson et al, 2002) 
 
 Aliran Transisi  
Aliran transisi merupakan aliran peralihan dari aliran 
laminer ke aliran turbulen. Keadaan peralihan ini tergantung 
pada viskositas fluida, kecepatan dan lain-lain yang 
menyangkut geometri aliran dimana nilai bilangan Reynold’s-






Gambar 2.4 Aliran Transisi  (Munson et al, 2002) 
 
 Aliran Turbulen  
Aliran turbulen didefinisikan sebagai aliran yang 
dimana pergerakan dari partikel-partikel fluida sangat tidak 
menentu karena mengalami percampuran serta putaran 
partikel antar lapisan, yang mengakibatkan saling tukar 
momentum dari satu bagian fluida ke bagian fluida yang lain 
dalam skala yang besar. Dimana nilai bilangan Renold’s-nya 











2.1.3 Incompressible flow dan Compressible flow 
Incompressible flow merupakan aliran yang variasi 
densitasnya diabaikan. Untuk menentukan jenis aliran ini 
dapat menggunakan Mach number. Mach number merupakan 
bilangan tak berdimensi yang dapat menentukan 
incompressible flow atau compressible flow berdasarkan 
kecepatan aliran dibandingkan dengan kecepatan suara. 
Kecepatan suara pada suhu 21oC bernilai 344 m/s. Jika nilai 
dari Mach number kurang dari 0,3; maka aliran tersebut 
termasuk incompressible flow. Apabila lebih dari 0,3; maka 
aliran tersebut termasuk compressible flow. Namun terdapat 
suatu kondisi udara termasuk batas incompressible flow yakni 
pada kecepatan 100 m/s nilai Mach number sebesar 0,3. 
 
2.2 Properti Fluida 
2.2.1 Densitas 
Udara adalah fluida yang memiliki densitas dan 
viskositas. Densitas (𝜌) didefinisikan sebagai massa persatuan 
volume. Properti ini tergantung pada tekanan (P) dan 
temperatur (T). Densitas dapat dinyatakan dalam tiga bentuk, 
yaitu: 
1) Densitas Massa 
Merupakan perbandingan jumlah massa dengan 
jumlah volume. Densitas massa dapat dirumuskan 
dalam bentuk persamaan : 
𝜌 =
𝑚
                                          (2.1) 
Dimana :  m = massa (kg) 
   = volume (m3) 
   = massa jenis (kg/m3)  
2) Berat Spesifik 
Didefinisikan sebagai densitas massa dikalikan 
dengan grafitasi dan dapat dirumuskan dengan : 
            𝛾 = 𝜌. 𝑔                                 (2.2) 
 
 
Dimana : 𝛾 = berat spesifik (N/m3) 
 𝜌 = massa jenis (kg/m3) 
 𝑔 = percepatan gravitasi (9.81 m/s2) 
 
3) Densitas Relatif (Spesific Gravity) 
Spesific Gravity (SG) yaitu perbandingan antara 
berat spesifik suatu zat dengan berat spesifik air pada 
temperatur 4oC. Densitas relatif tidak memiliki satuan. 
       𝑆𝐺 =
𝛾𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑
𝛾𝐻2𝑂
    (2.3) 
 
2.2.2 Viskositas 
Viskositas disebabkan oleh gesekan molekuler antara 
partkel-partikel fluida. Gesekan ini berhubungan dengan fluks 
momentum karena gradient kecepatan. Untuk incompressible 
fluid, properti ini bergantung pada temperatur. Viskositas 
dinyatakan dalam dua bentuk yaitu: 
1) Viskositas Dinamis (µ) 
Merupakan perbandingan tegangan geser dengan laju 
perubahannya, besarnya viskositas air bervariasi dan 
dipengaruhi oleh temperatur. 
2) Viskositas Kinematik ( ) 
Merupakan perbandingan viskositas dinamik (µ) terhadap 
kerapatan densitas ( ): 
                                             (2.4) 
 
2.3 Persamaan Euler Dalam Koordinat Streamline 
Pada sebuah aliran tunak, aliran fluida di sepanjang streamline 
setiap partikel fluida yang berurutan melewati titik tertentu akan 
mengikuti lintasan yang sama. Dalam aliran tunak sebuah partikel 
fluida akan bergerak di sepanjang streamline dikarenakan untuk 
steady flow, pathlines dan streamline berlangsung dengan 
bersamaan. Dari persamaan Euler dibangun persamaan gerak yang 






= 𝜌𝑔 − ∇𝑝                  (2.5)      
Untuk memperjelas, dapat dilihat aliran pada bidang yz seperti 
yang ditunjukkan pada Gambar 2.6. Persamaan gerak dituliskan 
dalam koordinat s (jarak disepanjang streamline) dan juga 
koordinat n (jarak normal terhadap streamline). Tekanan di pusat 
dari element adalah p.  
 
Gambar 2.6 Gerakan partikel fluida di sepanjang streamline 
(Fox dan Mc. Donald, 2011) 
 
Untuk steady flow dan mengabaikan body forces, persamaan 








                                 (2.6) 
persamaan (2.6) tersebut menunjukkan hubungan antara kecepatan 
dengan tekanan, yang mana apabila terjadi penurunan kecepatan 
maka terjadi peningkatan tekanan, begitu pula sebaliknya. Hal ini 
sangat sesuai dengan hukum kekekalan energi, yang menyatakan 
bahwa apabila suatu aliran ideal tanpa gesekan dijumlahkan antara 
komponen tekanan dan kecepatannya pada setiap  titik, maka 
hasilnya adalah sama. Untuk persamaan gerak ke arah n dapat 










                           (2.7) 
persamaan (2.7) menunjukkan bahwa terjadi peningkatan tekanan 
ke arah luar dari lengkungan streamline. Hal ini dapat terjadi 
dikarenakan gaya yang bekerja pada partikel hanyalah gaya dari 
tekanan, medan tekanan menyebabkan percepatan sentripetal. Pada 
daerah streamline yang lurus atau radius kelengkungannya (R) tak 
terhingga maka tidak ada perbedaan antara tekanan normal 
terhadap streamline lurus. 
 
 2.4  Tekanan Statis, Tekanan Stagnasi dan Tekanan 
Dinamis  
Tekanan yang diukur melalui suatu alat yang bergerak 
bersama aliran dengan kecepatan relatif alat ukur terhadap aliran 
dinamakan tekanan statis. Pengukuran tekanan statis biasanya 
menggunakan wall pressure tap, kecepatan aliran fluida pada 
permukaan dinding akan bernilai nol karena tidak ada fluida yang 
ideal (non viscous).  
Gambar 2.7 Pengukuran Tekanan Stagnasi dan Tekanan Statis  
(Fox dan Mc. Donald, 2011) 
 
Tekanan stagnasi dapat didefinisikan sebagai tekanan yang 
diukur pada daerah dimana aliran fluida diperlambat hingga nol 
dengan proses perlambatan tanpa gesekan. Persamaan Bernoulli 
dapat diterapkan pada aliran kompresibel untuk sepanjang suatu 








+ 𝑔𝑧 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡                        (2.8) 
Pengukuran tekanan stagnasi (Po) dimana kecepatannya (Uo) 
adalah nol dan zo = z maka persamaan Bernoulli di atas menjadi :  
𝑃0 = 𝑃 +
𝑣2
2
𝜌                          (2.9) 
Tekanan dinamis merupakan selisih antara tekanan stagnasi 
dengan tekanan statis.  
𝑃0 − 𝑃 =
1
2
𝜌𝑣2                             (2.10) 
Dimana :  
P : Tekanan statis  
Po : Tekanan stagnasi  
ρ       : Densitas fluida  
U    : Kecepatan aliran fluida  
g    : Percepatan gravitasi bumi  
z    : Ketinggian 
   
 2.5  Bilangan Reynold’s  
Bilangan Reynold’s adalah bilangan tidak berdimensi yang 
dapat mengklasifikasikan jenis aliran fluida. Pada umumnya jenis 
aliran fluida dapat dibagi menjadi 3 jenis yaitu laminar, transisi, 
dan turbulen. Dalam aplikasinya, aliran transisi jarang digunakan. 
Aliran fluida lebih sering diklasifikasikan menjadi 2 jenis aliran 
saja (laminar dan turbulen). Secara perumusan, bilangan Reynold’s 




                               (2.11) 




D = Diameter dalam pipa (m) 





Untuk fluida yang melewati pipa yang tidak berbentuk 
circular, maka diameternya menggunakan diameter hidrolis (𝐷ℎ), 
dimana 𝐷ℎ dihitung menggunakan rumus: 
 
 
𝐷ℎ =  
4 𝐴
𝑃
                               (2.12) 
Dimana :  Dh  = Diameter hidrolis (𝑚) 
A    = Luas penampang (𝑚2) 
P    = Keliling penampang (𝑚) 
 
2.6  Pressure Coefficient (Cp) 
Dalam sistem ducting, sistem perpipaan, atau model 
pengujian lainnya, sering kali dilakukan modifikasi parameter, 
Δp/ρV2, dengan memasukkan faktor 
1
2
 untuk membuat denominator 






                      (2.13) 
dimana Δp adalah tekanan lokal dikurangi dengan tekanan 
freestream, 𝜌 dan 𝑉 adalah properti dari aliran freestream. Rasio 
ini merupakan rasio antara gaya tekanan terhadap gaya inersia, dan 
rasio ini disebut dengan Euler number. Euler number sering 
disebut dengan pressure coefficient, Cp. Dalam pengujian suatu 
model, pressure coefficient secara tidak langsung digunakan untuk 
menyatakan besarnya pressure drop. Pressure coefficient pada 
elbow didefinisikan sebagai selisih antara tekanan statis pada 
dinding dengan tekanan statis referensi dibagi dengan dinamis 
yang diukur pada inlet. 
 
2.7 Head Loss 
Head loss merupakan suatu fenomena rugi– rugi aliran di 
dalam sistem pemipaan. Rugi–rugi aliran selalu terjadi pada sistem 
pemipaan dengan menggunakan berbagai macam fluida, seperti 
fluida cair dan gas. Pada umumnya, rugi aliran yang terbesar terjadi 
pada fluida cair, hal ini dikarenakan sifat molekulnya yang padat 
dibandingkan gas dan memiliki gesekan lebih besar terhadap 
media yang dilaluinya, terutama jika koefisien gesek media yang 
dilalui itu lebih besar, maka gesekan yang terjadi pun akan semakin 
besar. Head losses sangat merugikan dalam aliran fluida di dalam 
 
 
sistem pemipaan, karena head losses dapat menurunkan tingkat 
efisiensi aliran fluida. 
Salah satu penyebab head losses adalah konstruksi desain dari 
sistem pemipaan tersebut. Jika konstruksi memiliki percabangan 
yang lebih banyak maka akan memperbesar rugi alirannya, selain 
itu aliran yang semula dalam keadaan laminar pada saat melalui 
pipa lurus yang koefisien geseknya besar akan berubah menjadi 
aliran turbulen. Kondisi aliran turbulen inilah yang dapat 
merugikan dalam sistem pemipaan tersebut, seperti akan 
menimbulkan getaran dan juga pengelupasan dinding pipa. Selain 
itu akibat yang paling mendasar dengan adanya rugi-rugi aliran 
(head losses) ialah dapat menyebabkan besarnya energi yang 
dibutuhkan untuk menggerakan aliran fluida yang berdampak 
meningkatnya penggunaan listrik pada mesin penggerak fluida 
seperti pompa. Head losses (rugi aliran) sering terjadi pada sistem 
pemipaan untuk seluruh perusahaan, industri rumah tangga, dan 
tempat lainnya yang menggunakan pipa sebagai distribusi aliran 
fluida. 
 
2.7.1 Head Loss Mayor 
Head losses mayor (rugi mayor) adalah besar nilai 
kehilangan energi yang diakibatkan oleh gesekan antara fluida 
dengan dinding pipa lurus yang mempunyai luas penampang 
yang tetap. Untuk menghitung head loss mayor dibedakan 
menurut jenis aliran fluidanya. Head loss yang terjadi pada 
aliran fully developed yang melewati pipa lurus horizontal 
dinyatakan sebagai kerugian tekanan aliran fluida fully 
developed melalui pipa penampang konstan. 
a. Laminar 
Untuk aliran laminar, berkembang penuh pada pipa 
horisontal, maka penurunan tekanan dapat dihitung secara 
analitis, yaitu: 
                        ∆𝑝 =













Substitusi dari persamaan (2.14), didapatkan: 















                     (2.15) 
Dimana: ℎ𝑙𝑚= head losses minor (m) 
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b. Turbulen 
Head losses mayor untuk aliran turbulen dapat dihitung 
dengan menggunakan persamaan: 






        (2.17) 
Dimana f (koefisien gesek) didapat dari hasil eksperimen 






2.7.2 Head Loss Minor 
Head losses minor (rugi minor) adalah besar nilai 
kehilangan energi aliran fluida di dalam pipa yang disebabkan 
oleh perubahan luas penampang jalan aliran, entrance, fitting, 
dan lain sebagainya. Rugi minor adalah rugi yang disebabkan 
gangguan lokal seperti pada perubahan penampang, adanya 
katub, belokan elbow dan sebagainya. Kerugian ini dapat 
diketahui dari persamaan: 
                ℎ𝑙𝑚 = 𝐾 
𝑉2
2𝑔
                        (2.18) 
Dimana :  ℎ𝑙𝑚= head losses minor (m) 
 
2.8 Sistem Saluran Udara (Ducting) 
Secara umum ducting merupakan suatu benda yang berbentuk 
square kotak dan spiral atau round yang berfungsi sebagai media 
untuk mendistribusikan fluida yang bersifat udara dari suatu 
tempat ke tempat lain. Ducting juga bisa diartikan suatu benda 
kotak atau spiral yang berfungsi untu mensirkulasikan sejumlah 
 
 
udara dari suatu ruangan dengan bantuan fan unit/ blower, serta AC 




















Gambar 2.8 Macam – macam bentuk ducting (a) Circular Tube 
(b) Square Duct  (c) Rectangular Duct 
(Fox dan Mc. Donald, 2011) 
 
Selain itu, terdapat berbagai macam fungsi ducting dalam 
penggunaannya dalam kehidupan sehari – hari, antara lain sebagai 
supply udara dingin ke ruang yang dikondisikan (supply air), 
ducting yang berfungsi sebagai supply dari udara luar (fresh air) 
dan ada pula ducting yang berfungsi untuk membuang udara dari 
dalam ke luar (exhaust air) secara fisik bentuk ducting supply air 
ini berinsulasi karena untuk mempertahankan udara dingin yang 
didistribusikan tidak terbuang, sedangkan untuk ducting fresh air 
dan exhaust air ini tidak menggunakan insulasi, lapisan dari 
insulasi ini antara lain : Glasswool, Alumunium Foil, Spindle pin/ 
 
 
pengikat/ tali/ flinkote. Sedangkan untuk lapisan ducting didekat 
unit AC Indoor (untuk sistem AC Split) atau Unit Air Handling Unit 
(sistem central) biasanya bagian dalamnya menggunakan 
Glasswool dan glassclotch, untuk meredam bunyi bising dari unit. 
Bahan yang digunakan untuk ducting itu sendiri bermacam-
macam, ada yang terbuat dari bahan PVC, mild steel, BJLS (baja 
lapis seng), PU (Polyurethane), untuk ducting yang terbuat dari 
bahan PU tidak perlu menggunakan lapisan luar karena lapisannya 
sudah tersedia dari pabrikan hanya untuk lapisan dalamnya saja 
yang terdapat didekat unit menggunakan glassclotch.  
 
2.9 Karakteristik Aliran di dalam Saluran Udara 
Karakteristik struktur aliran internal (dalam pipa) sangat 
tergantung dari kecepatan rata-rata aliran dalam pipa, densitas, 
viskositas dan diameter pipa. Pada instalasi sistem ducting ataupun 
perpipaan, elbow merupakan bagian yang menyebabkan terjadinya 
pressure drop yang cukup besar. Hal tersebut dikarenakan adanya 
perubahan arah aliran fluida yang dapat menyebabkan terjadinya 
separasi dan secondary flow. 
 
2.9.1 Aliran Berkembang Penuh (Fully Developed Flow) 
Fully Developed Flow merupakan suatu fenomena 
aliran dimana terjadinya boundary layer maksimum atau 
profil kecepatan yang tetap, tidak mengalami perubahan. 
Profil ini dipengaruhi oleh viskositas yang berakibat pada 
terjadinya gaya geser antara profil kecepatan. Fenomena 
aliran seperti ini akan terjadi ketika aliran yang mengalir tidak 
mengalami gangguan, seperti fitting, instalasi, dan 
sebagainya. Setiap aliran baik aliran laminar maupun aliran 
turbulen mempunyai besaran yang berbeda dimana untuk 
aliran laminar bernilai konstan dari titik awal, hal tersebut 
terjadi karena pengaruh kecepatan fluida sehingga fully 
developed flow lebih cepat, berbeda dengan aliran turbulen 
dimana fully developed flow disebabkan oleh adanya aliran 




Gambar 2.9 Profil Aliran Internal flow pada pipa 
(Yunus A.Cengel & John M.Cimbala : Fluid Mechanics 
Fundamental and Aplication, 2006) 
 
2.9.2 Aliran Sekunder (Secondary Flow) yang Terjadi 
pada Elbow 
Aliran yang melintasi suatu fitting seperti elbow akan 
terjadi perubahan arah aliran dimana akan mempengaruhi 
perubahan tekanan statis dan distribusi kecepatan aliran, 
sehingga menimbulkan dua tekanan balik (adverse pressure) 
seperti pada Gambar 2.10 
 
Gambar 2.10 Aliran di sepanjang lengkungan saluran  




Apabila aliran tidak mampu mengatasi tekanan balik 
tersebut, maka akan terjadi aliran sekunder dan turbulensi 
pada struktur aliran yang disebabkan oleh bentuk saluran yang 
melengkung atau pada elbow. Pada sisi inner dan outer wall 
terjadi perbedaan distribusi kecepatan, ini terjadi karena aliran 
yang bergerak dari sisi outer wall menuju inner wall yang 
memiliki tekanan statis semakin besar. Adanya perbedaan 
tekanan pada kedua sisi menyebabkan aliran di dalam elbow 
tidak sepenuhnya mengikuti aliran utama. Hal ini hanya 
terjadi pada elbow berpenampang lingkaran , sedangkan untuk 
elbow berpenampang persegi fenomena boundary layer hanya 
dijumpai pada sisi bawah. Aliran sekunder dapat digambarkan 
pada Gambar 2.11 berikut :  
 
Gambar 2.11 Aliran sekunder yang terbentuk akibat 
adanya lengkungan 
(Yunus A.Cengel & John M.Cimbala : Fluid Mechanics 




2.9.3 Proses Terjadinya Separasi Aliran Pada Elbow 90o 
Pada Gambar 2.12 dapat ditunjukkan profil kecepatan 
aliran ketika melewati suatu inner wall elbow 90o. Proses 
separasi berawal dari aliran yang bergesekan dengan dinding, 
kemudian setelah melewati elokan pada sisi inner wall terjadi 
perbedaan distribusi tekanan (advers pressure gradient). 
Adanya advers pressure gradient menyebabkan terjadinya 
separasi aliran. Setelah aliran terseparasi pada sisi inner wall 
terjadi penurunan momentum aliran, hal tersebut 
menunjukkan timbulnya vortex atau backflow. Separasi aliran 
yang terjadi dapat berpengaruh sampai aliran meninggalkan 
elbow 90o. Efek dari backflow akan semakin membesar 
menyebabkan terjadinya penyempitan bidang alir aliran 
udara. Hal tersebut menimbulkan peningkatan pressure drop. 
 
Gambar 2.12 Separasi aliran pada inner wall elbow 90o 
(D.S.Miller : Internal Flows System, 2nd edition 1990) 
 
2.10 Penelitian Terdahulu 
Sutardi dkk. (2010) melakukan penelitian secara eksperimen 
pada sebuah elbow. Elbow yang digunakan berbentuk rounded dan 
rectangular dengan 4 variasi pemasangan guide vane yaitu tanpa 
guide vane, satu guide vane, dua guide vane, dan tiga guide vane. 
ReE aliran yang melalui elbow divariasikan menjadi 2.1x104, 8.4 
 
 
x104 dan 12 x105. Hasil yang didapat dari eksperimen adalah, pada 
ReDh e terkecil sebesar 2.1x104, penambahan guide vane 
mengurangi pressure drop. Hal tersebut berbanding terbalik 
dengan variasi ReDh aliran 8.4 x104 dan 12 x105 dimana terjadi 
peningkatan pressure drop pada setiap penambahan guide vane.  
Selain itu, penambahan guide vane pada setiap variasi ReDh juga 
berhasil mengurangi turbulansi aliran. Perbandingan data 
kuantitatif pengaruh penambahan guide vane terhadap pressure 
drop dapat dijelaskan pada Tabel 2.1 sebagai berikut: 
Tabel 2.1 Pengaruh penambahan guide vane terhadap pressure 
drop (Sutardi dkk., 2010) 
 
Sedangkan untuk profil kcepatan lokasi downstream pada 
elbow dengan 4 variasi pemasangan guide vane yaitu tanpa guide 
vane, satu guide vane, dua guide vane, dan tiga guide vane 
ditunjukkan pada Gambar 2.13. Lokasi downstream adalah 3Dh 
dari ujung guide vanes. Untuk semua konfigurasi elbow, tanpa 
guide vane, dengan satu, dua, atau tiga guide vanes, profil 
kcepatannya dipengaruhi oleh nilai ReDh. Profil kecepatan 
berkembang pada nilai ReDh yang tinggi, hal ini disebabkan karena 




























Gambar 2.13 Profil kecepatan pada elbow (a) Tanpa Guide 
Vane, (b) 1 Guide Vane, (c) 2 Guide Vane, (d) 3 Guide Vane 
(Sutardi dkk., 2010) 
 
Profil kcepatan elbow tanpa guide vane pada Gambar 2.13 
(a) saat ReDh 12x105 lebih berkembang dibandingkan saat ReDh 
2,1x104 dan 8.4x104. Untuk elbow dengan satu guide vane pada 
Gambar 2.13 (b) profil kecepatannya lebih berkembang daripada 
elbow tanpa guide vane dan profil kecepatannya juga berkembang 
seiring bertambahnya nilai ReDh. Begitu juga pada elbow dengan 
tiga guide vane profil kecepatannya berkembang saat ReDh tertinggi 
(ReDh =8.4x104) seperti pada Gambar 2.13 (d). Namun pada 
Gambar 2.13 (c) untuk elbow dengan dua guide vane profil 





(ReDh=12x105). Hal ini dikarenakan lokasi downstream pada 3Dh 
setelah guide vane profilnya jauh dari relaksasi. 
Choi & Lee (2010) melakukan penelitian secara eksperimen 
tentang pengaruh sebuah silinder yang diletakkan dekat dinding 
plat datar. Eksperimen ini meninjau karakteristik aliran pada 
daerah sekitar silinder  yang diletakkan dekat dinding tersebut 
dengan memvariasikan rasio gap (G/B) antara silinder dengan plat. 
Silinder yang digunakan dalam eksperimen ini adalah silinder 
sirkular dan elips, serta berurutan mempunyai rasio axis AR = 1 dan 
2. 
Eksperimen dilakukan pada sebuah wind tunnel dengan tinggi 
0,6 m, lebar 0,72 m, dan panjang 6 m. Intensitas turbulensi 
freestream pada bagian uji kurang dari 0,08% pada 10 m/s. 
Gambar 2.14 menunjukkan bentuk geometri silinder elips dan 
skema perlatan yang digunakan pada eksperimen ini. Sebuah plat 
datar dengan ketebalan 15 mm dan panjang 4,8 mm dipasang 100 
mm diatas bagian permukaan dari bagian uji, dimana pada bagian 
depan plat dtar tersebut berbentuk runcing membentuk sudut 30°. 
Silinder elips diletakkan pada 1,5 m dari bagian depan plat datar 
tersebut. Selain itu, juga ditambahkan sebuah kawat pengganggu 
pada plat datar tersebut dengan diameter 3,5 mm yang diletakkan 
sejauh 100 mm dari bagian ujung plat. Boundary layer terbentuk di 
atas bidang datar memiliki ketebalan 75 mm pada lokasi silinder. 
Selama eksperimen, kecepatan freestream (Uo) telah ditetapkan 
pada 10 m/s dan menggunakan Reynold’s Number sesuai dengan 
tinggi dari penampang silinder yang digunakan, yaitu 1,4x104. 
 
 
Gambar 2.14 Bentuk Geometri Silinder Elips dan Skema 
Penelitian  
(Choi & Lee, 2010) 
Gambar 2.15 Mean streamwise velocity profiles pada X = 100, 
150, dan 200 mm; AR = 1; tanpa silinder; G/B = 0,5; 
G/B = 1,0 (Choi & Lee, 2010) 
 
Gambar 2.15 menunjukkan streamwise velocity profile yang 
diukur pada X = 100, 150, dan 200 mm, serta velocity profile tanpa 
silinder. Dari situ, didapati bahwa pada silinder elips vortex terjadi 
 
 
di daerah mendekati wake  ketika rasio gap  lebih besar dari critical 
value, yaitu G/B = 0,4 dimana seiring menurunnya rasio gap, 
frekuensi vortex juga tiba-tiba mengalami penurunan. 
Gambar 2.16 Streamwise turbulence intensity pada X = 100, 150, 
dan 200 mm; AR = 1; tanpa silinder; G/B = 0,5; 
G/ B = 1,0 (Choi & Lee, 2010) 
 
Gambar 2.16 menunjukkan intensitas turbulensi pada daerah 
wake silinder sirkular semakin meningkat jika dibandingkan 
dengan plat datar tanpa silinder sirkular. Semakin menjauhi daerah 
wake silinder sirkular, intensitas turbulensi semakin berkurang. 
Intensitas turbulensi yang ditimbulkan oleh silinder sirkular 
dengan G/B = 1,0 lebih kuat jika dibandingkan dengan G/B = 0,5. 
Aqfha Hardian (2017) melakukan penelitian secara 
eksperimen aliran fluida pada square duct dan square elbow 90° 
yang melalui suatu bodi pengganggu berupa Inlet Disturbance 
Body (IDB). Eksperimen ini dilakukan pada Rc/Dh = 1.5 dengan 
variasi peletakan IDB l/Dh = 0.1 sampai 0.5, l merupakan jarak 
longitudinal IDB dari inlet elbow. Dh merupakan diameter 
hydraulic square duct.  Inlet Disturbance Body yang digunakan 
berbentuk silinder dengan tinggi 125 mm dan berdiameter 12,5 mm. 
Reynold’s Number yang digunakan untuk mendapatkan nilai 
pressure drop dan koefisien loss minor elbow 90º adalah 3,97x104 
sampai 13,5x104 (kecepatan udara 5 m/s sampai 17 m/s dengan 
kenaikan kecepatan 1 m/s), untuk mendapatkan nilai Pressure 
Coefficient pada elbow 90º adalah 3,97x104, 8,74x104, dan 
13,5x104, sedangkan untuk mendapatkan profil kecepatan dan 
 
 
intensitas turbulensi digunakan kecepatan 11 m/s dengan Reynold’s 
Number 8,74x104. 
 
Gambar 2.17 Skema instalasi penelitian dan gambar peletakkan 
IDB (Aqfha, 2017) 
 
Hasil studi eksperimen ini diperoleh bahwa dengan adanya 
inlet disturbance body pada saluran, akan mengurangi losses pada 
elbow 90º dengan memanfaatkan adanya shear layer (aliran yang 
terseparasi) dari inlet disturbance body yang memiliki intensitas 
turbulensi cukup kuat untuk melawan adverse pressure pada sisi 
inner maupun outer dan mengurangi blockage area sehingga 
momentum aliran utama tidak berkurang terlalu banyak akibat 
adanya losses pada elbow 90º tersebut. Penempatan inlet 
disturbance body yang terbaik adalah pada jarak l/Dh = 0.1 untuk 
meningkatkan intensitas turbulensi terbaik sehingga dapat 
menurunkan pressure drop dan proses recovery aliran lebih cepat. 
Secara fungsi Reynold’s Number, jarak l/Dh = 0.1 memillikti nilai 




Gambar 2.18 Pressure drop pada square duct dengan square 
elbow 90º dengan variasi l/Dh = 0,1 – 0,5 pada 3,97x104 < ReDh < 
13,5x104 (Aqfha, 2017) 
 
Pada Gambar 2.18 menunjukkan bahwa dengan adanya inlet 
disturbance body sebagai bodi pengganggu menghasilkan nilai 
pressure drop yang lebih rendah dan lebih tinggi dibandingkan 
dengan tanpa menggunakan inlet disturbance body, dimana nilai 
pressure drop akan meningkat secara signifikan seiring dengan 
meningkatnya Reynold’s Number pada setiap variasi jarak inlet 
disturbance body. Pada jarak inlet disturbance body 0,1 Dh 
mempunyai Trendline grafik meningkat mulai dari Reynold’s 
Number 3,97x104 sampai dengan Reynold’s Number 13,5x104. 
Trendline grafik meningkat ini juga terjadi pada jarak 0,2Dh, 0,3Dh, 
0,4Dh, dan 0,5Dh mulai dari Reynold’s Number 3,97x104 sampai 
dengan Reynold’s Number 13,5x104. Dari seluruh variasi jarak 
inlet disturbance body, dapat dilihat bahwa pada jarak inlet 
disturbance body 0,1Dh memiliki pressure drop paling rendah 
dengan  persentase kenaikan pressure drop sebesar 23,57% pada 
setiap variasi Reynold’s Number, sedangkan pada jarak inlet 
disturbance body 0,5Dh memiliki pressure drop paling tinggi 
 
 
dengan persentase kenaikan pressure drop sebesar 17,09% pada 
setiap variasi Reynold’s Number. 
Pada Gambar 2.19 ditunjukkan meningkatnya koefisien 
losses elbow 90º seiring dengan meningkatnya Reynold’s number 
terjadi pada masing-masing jarak peletakan inlet disturbance body. 
Karena pressure drop yang terjadi juga semakin besar maka sesuai 





Gambar 2.19 Koefisien Losses Elbow 90º pada square duct 
dengan square elbow 90º dengan variasi l/Dh = 0,1 – 0,5 pada 
3,97x104 < ReDh < 13,5x104 (Aqfha,2017) 
 
Adanya inlet disturbance body sebagai bodi pengganggu 
menghasilkan nilai koefisien losses elbow 90º yang lebih rendah 
dibandingkan dengan tanpa menggunakan inlet disturbance body, 
dimana nilai koefisien losses elbow 90º akan meningkat secara 
signifikan seiring dengan meningkatnya Reynold’s Number pada 
setiap variasi jarak inlet disturbance body. Pada jarak inlet 
disturbance body 0,1 Dh mempunyai Trendline grafik meningkat 




Rizkia Putra P. (2017), melakukan penelitian dengan cara 
eksperimen dengan model saluran yang digunanakan dalam 
penelitian ini, yaitu square duct dengan diameter (Dh) sebesar 125 
mm. Saluran udara terdiri dari upstream duct sepanjang 7Dh, IDB 
dengan diameter sebesar 12,5 mm, elbow 90° dengan rasio 
kelengkungan (R/Dh) sebesar 1,5, downstream duct sepanjang 
15Dh, dan centrifugal fan. Pengukuran parameter menggunakan 
pitot static tube, manometer, dan pressure transducer. IDB 
diletakkan pada jarak (l/Dh) sebesar 0,1 dari inlet elbow 90° dengan 
variasi gap (g/d) sebesar 0,1 sampai 0,5. Untuk mendapatkan profil 
kecepatan dan intensitas turbulensi downstream duct pada posisi 
vertikal dan horizontal, pengujian dilakukan pada bilangan 
Reynold’s (ReDh) 8,74x104. Untuk mendapatkan pressure 
coefficient elbow 90o, pengujian dilakukan pada bilangan 
Reynold’s (ReDh) 3,97x104, 8,74x104, dan 1,35x105. Untuk 
mendapatkan pressure drop square duct dan loss coefficient elbow 
90°, pengujian dilakukan pada ReDh sebesar 4,09x104 ≤ ReDh ≤ 
1,39x105 atau kecepatan udara 5 m/s sampai 17 m/s dengan 
kenaikan kecepatan 1 m/s. 
 





Spesifikasi dari square duct sebagai berikut: 
 Bentuk penampang  : Persegi 
 Bahan    : Akrilik  
 Tebal    : 8 mm 
 Lm (panjang total streamline)  : 2973,12 mm 
 Li (upstream duct)  : 750 mm 
 Lo (downstream duct)  : 2125 mm 
 R (centerline elbow 90o radius) : 187,5 mm 
 Dh (diameter hidrolis)  : 125 mm 
 l (jarak inlet disturbance body dari inlet elbow 90º): 37,5 mm 
 
Hasil penelitian diperoleh bahwa penambahan IDB g/d=0,2 
dapat menurunkan pressure drop sebesar 20,52%, sedangkan 
g/d=0,4 dapat meningkatkan pressure drop.  
 
Gambar 2.21 Pressure drop square duct dengan variasi 
peletakkan inlet disturbance body dan ReDh 3,97x104 sampai 
1,35x105 (Rizkia,2017) 
 
Pada Gambar 2.21 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan 
∆𝑝 seiring dengan meningkatnya ReDh. Peningkatan optimum ∆𝑝 
 
 
pada g/d=0,2 dan peningkatan signifikan pada g/d=0,4 terhadap 
instalasi tanpa IDB. Pada g/d=0,2 terjadi peningkatan gap ∆𝑝 
paling besar terhadap instalasi tanpa IDB pada ReDh 8,74x104. 
Sedangkan pada g/d=0,4 terjadi kenaikan ∆𝑝 signifikan mulai ReDh 
7,95x104 sampai 1,35x105. Dengan adanya elbow 90o pada instalasi 
menyebabkan terjadinya gesekan, separasi aliran, dan aliran 
sekunder menyebabkan bidang alir fluida akan berkurang. Separasi 
aliran terjadi aliran yang tidak mampu melawan advers pressure 
pada sisi inner wall, sedangkan aliran sekunder terjadi karena 
adanya perbedaan besar kelengkungan radius inner dan outer 
elbow 90o.Sedangkan untuk Loss coefficient terkecil pada variasi 
IDB g/d=0,2 dan terbesar pada variasi IDB g/d=0,4. 
 
Gambar 2.22 Loss coefficient elbow 90o dengan variasi 
peletakkan inlet disturbance body dan ReDh 3,97x104, 8,74x104, 
dan 1,35x105 (Rizkia ,2017) 
 
Pada Gambar 2.22 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan K 
seiring dengan meningkatnya ReDh. Penambahan IDB terbukti 
dapat menurunkan nilai K. Pada variasi tanpa IDB terjadi 





























Tanpa IDB IDB g/d=0,2 IDB g/d=0,4
 
 
peningkatan signifikan mulai dari ReDh 4,77x104 sampai 6,36x104. 
Pada variasi g/d=0,2 terjadi penurunan K mulai dari ReDh 3,96x104 
sampai 6,36x104 dan dari 1,27x105 sampai 1,35x105. Pada variasi 
g/d=0,4 terjadi penurunan K pada ReDh 3,97x104 sampai 5,56x104 
dan 1,03x105 sampai 1,19x105. Headloss minor elbow 90o 
dipengaruhi oleh nilai ∆𝑝 dan kecepatan aliran fluida. Peningkatan 
K disebabkan oleh nilai ∆𝑝 yang besar dibandingkan kenaikan 
kecepatan aliran fluida. Sedangkan penurunan K disebabkan oleh 
nilai ∆𝑝 yang konstan dibandingkan kenaikan kecepatan aliran 
fluida. 
Farich Firmansyah (2016) melakukan penelitian berjudul 
studi eksperimen aliran melalui square duct dan square elbow 90o 
dengan single guide vane pada variasi sudut bukaan damper. 
Model saluran udara masuk melalui honey comb menuju upstream 
duct  berpenampang bujursangkar (square) dengan Dh=125mm. 
Aliran udara dibelokkan oleh elbow 90o dengan r/Dh=1,5 dan 
dilengkapi single guide vane menuju downstream duct. Di dalam 
downstream duct terdapat damper dipasang pada 2Dh setelah 
elbow.  Penelitian ini dilakukan dengan variasi sudut bukaan 
damper 0o, 10o, 20o, dan 30o. Variasi Reynold’s number 
3,94x104<ReDh<105 (kecepatan inlet 5 m/s sampai 12 m/s dengan 
interval 1 m/s) pada variasi sudut bukaan damper 0o,10o, 20o dan 
30o dengan tanpa damper. Hasil studi eksperimen yang diperoleh 
bahwa dengan penambah satu buah guide vane pada square elbow 
90o mampu menghilangkan aliran balik (backflow) pada inner 
outlet elbow 90°. Pada saluran dengan sudut bukaan  damper 30o 
memiliki nilai pressurei coefficient (Cp) paling besar, kemudian 
diikuti saluran dengan bukaan 20o, 10o, 0o secara berurutan dan 
saluran tanpa damper memiliki nilai pressure coefficient (Cp) 
paling kecil, sedangka nilai Koefisien losses elbow 90° paling besar 
adalah saat sudut bukaan damper 10o pada Reynold’s number 
3,94x104 dan nilai Koefisien losses elbow 90° terendah adalah saat 
sudut bukaan damper 0o pada Reynold’s number 9,46x104 . Untuk 
mendapatkan profil kecepatan upstream dan downstream duct pada 
 
 
posisi vertikal dan horizontal, pengujian dilakukan pada bilangan 








Gambar 2.23 merupakan grafik profil kecepatan bidang 
horizontal sepanjang downstream duct dengan damper pada 
bukaan 0o dan tanpa damper. Absis pada grafik profil kecepatan 
adalah z/Dh, dimana z/Dh=0 merupakan sisi inner dari downstream 
duct dan z/Dh=1 merupakan sisi outer dari downsream duct, 




  pada ordinat. Pada gambar terlihat, grafik 
profil kecepatan pada bidang horizontal tanpa damper dengan 
sudut bukaan damper 0o berhimpitan atau terlihat sama, hal ini 
menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan dengan adanya 
damper saat sudut bukaan 0o. Pada section -2 terlihat profil 
Gambar 2.23  Distribusi profil kecepatan bidang horizontal pada 
downstream duct tanpa damper dan sudut damper 0° 
(Farich,2016) 
 
Gambar 2.24  Distribusi profil kecepatan bidang vertikal 





kecepatan setelah melalui elbow 90o tidak ada aliran balik 
(backflow), hal ini menunjukkan dengan penambahan single guide 
vane dapat mengurangi separasi aliran pada daerah inner wall. 
Profil kecepatan tanpa damper dan dengan sudut damper 0o 
berangsur-angsur mengalami perkembangan dari section 1 hingga 
akhir dan pada section 9 hampir hampir mengalami recovery aliran 
hingga akhir. 
Gambar 2.24 merupakan grafik profil kecepatan bidang 
vertikal sepanjang downstream duct dengan damper pada bukaan 
0o dan tanpa damper. Absis pada grafik profil kecepatan adalah 
y/Dh, dimana y/Dh=0 merupakan sisi lower dari downstream duct 
dan y/Dh=1 merupakan sisi upper dari downsream duct, sedangkan 




pada ordinat. Secara keseluruhan grafik profil kecepatan pada 
bidang vertical dari section -2 hingga section 14 tanpa damper 
dengan sudut bukaan damper 0o terlihat sama dan berhimpitan. 
Perbedaan hanya pada section 1, dimana profil kecepatan dengan 
sudut bukaan damper 0o terlihat lebih rendah dibandigkan tanpa 
damper, hal ini dikarenakan tidak mampunya aliran untuk 
mengikuti kontur bodi damper sehingga terjadi separasi aliran 
setelah meninggalkan damper dan pada section tersebut terjadi 
sedikit keterlambatan aliran. Profil kecepatan pada bidang vertical 
tanpa damper maupun dengan sudut bukaan damper 0o juga hampir 

















Pada bab ini dibahas metode penelitian yang digunakan, yaitu 
metode penelitian secara eksperimen untuk menganalisis 
karakteristik aliran dalam square ducting dan square elbow 90o 
dengan menggunakan Single Guide Vane serta variasi peletakan 
Cylinder Disturbance Body pada jarak 0,5Dh; 0,6Dh; 0,7Dh; 0,8Dh 
dan 0,9Dh pada sisi inner upstream duct. 
Studi eksperimen ini menggunakan sebuah Cylinder 
Disturbance Body (CDB) dengan diameter hidrolis (Dh) 125 mm 
dengan rasio kelengkungan (R/Dh) pada elbow 90o sebesar 1,5. 
Reynold’s Number yang digunakan untuk mendapatkan nilai 
pressure drop dan koefisien loss minor elbow 90º adalah 1,59 x 104 
sampai 1,59 x 105 (kecepatan udara 2 m/s sampai 20 m/s dengan 
kenaikan kecepatan tiap 2 m/s), untuk mendapatkan nilai 
coefficient pressure pada elbow 90º digunakan kecepatan 2 m/s, 12 
m/s dan 20 m/s dengan Reynold’s Number 1,59 x 104;  9,52 x 104 
dan 1,59 x 105, sedangkan untuk mendapatkan profil kecepatan 
digunakan kecepatan 12 m/s dengan Reynold’s Number 9,52 x 104. 
 
3.1 Skema Penelitian 
Penelitian ini menggunakan saluran yang berpenampang 
bujur sangkar (square duct). Gambar 3.1 menunjukkan instalasi 
benda uji (test section) dan peralatan pendukung square duct, 
square elbow 90° dengan Single Guide Vane dengan gambar 
tampak pandangan dari atas. Cylinder Disturbance Body (CDB) 
diletakkan pada sisi inner upstream duct dengan variasi jarak 





Gambar 3.1 Skema instalasi penelitian dan peletakan Cylinder 
Disturbance Body 
 
3.2 Peralatan Pendukung 
Peralatan pendukung yang digunakan dalam penelitian, yaitu 
square duct, honey comb, nozzle, inlet dicturbance body, 
centrifugal fan, dan alat ukur. 
 
3.2.1 Square Duct 
Pada penelitian ini menggunakan square duct dengan 
jenis open circuit, udara yang masuk melalui honey comb akan 
dialirkan ke dalam instalasi square duct dan dikeluarkan 
melalui centrifugal fan. Square duct terdiri dari upstream 
duct, elbow 90o, dan downstream duct. Pada penelitian ini 
digunakan instalasi dengan skala model karena membuat 
instalasi dengan skala sebenarnya cukup sulit dan 
membutuhkan biaya yang lebih besar. Pembuatan square duct 
dan elbow 90o dengan kondisi-kondisi yang mendekati 
kenyataan agar mendapatkan hasil yang cukup memadai dan 
akurat. Gambar 3.2 menunjukkan penampakan asli dari 
instalasi saluran udara beserta peralatan pendukung yang 






Gambar 3.2 Model uji penelitian 
 
Keterangan : 1. Nozzle 
2. Upstream Straight Duct 
3. Elbow 90o dengan Single Guide Vane 
4. Downstream Straight Duct 
5. Centrifugal Fan 
 
Spesifikasi Square Ducting: 
 Bentuk Penampang : Square duct & elbow 90° 
 Bahan     : Acrylic  
 Tebal Bahan    : 8 mm 
 Li (upstream straight duct)   : 875 mm 
 Lo (downstream straight duct)  : 1875 mm 
 Lm (panjang total garis tengah)  : 2937,5 mm 
 li (panjang total inner)   : 2875 mm 
 lo (panjang total outer 90º )  : 3000 mm 
 r (centerline elbow 90o radius)  : 187,5 mm 
 ri (inner elbow 90o radius)   : 125 mm  
 ro (outer elbow 90o radius)   : 250 mm  
 Dh (diameter hidrolik)   : 125 mm 
1 





 l (jarak CDB dari inlet elbow 90o)  : 62,5 mm; 75 
mm; 87,5 mm; 100 mm; 112,5 mm 
 g (gap CDB dari dinding inner upstream) : 2,5 mm 
 
3.2.2 Honey Comb,Screen, dan Nozzle 
Pada rangkaian nozzle terdapat screen dan honey comb. 
Peletakkan rangkaian sebelum inlet upstream duct. Nozzle 
berfungsi sebagai penambah kecepatan aliran sebelum 
memasuki upstream duct. Screen dan honey comb berfungsi 
sebagai pembentuk profil aliran uniform dan pengurang 
turbulensi aliran ketika memasuki upstream duct. Gambar 










Gambar 3.3 Honey Comb, Screen, Nozzle 
 
3.2.3 Cylinder Disturbance Body (CDB) 
Cylinder disturbance body merupakan bodi 
pengganggu yang diletakkan didalam inner upstream duct 
dengan jarak (l) 0,5Dh, 0,6Dh, 0,7Dh, 0,8Dh dan 0,9Dh  dan gap 
2,5 mm. Gambar 3.4 menujukkan pemasangan cylinder 
disturbance body pada variasi jarak (l) 0,5Dh, 0,6Dh, 0,7Dh, 
0,8Dh dan 0,9Dh  dan gap 2,5 mm didalam inner upstream 
duct. Cylinder disturbance body memiliki diameter sebesar 6 






Gambar 3.4 Lokasi pemasangan Cylinder Disturbance Body 
 
3.2.4 Elbow 90o dengan Single Guide Vane 
Pada eksperimen ini terdapat Elbow 90o berpenampang 
bujursangkar yang di dalamnya terdapat Single Guide Vane. 
Elbow 90o untuk membelokan aliran setelah melewati 
upstream duct. Elbow 90o memiliki inner radius 125 mm dan 
outer radius 250 mm, sedangkan single guide vane memiliki 










Gambar 3.5 Elbow 90o dengan Single Guide Vane 
 
3.2.5 Centrifugal Fan dan Inverter 
Centrifugal fan digunakan untuk mengalirkan udara 
pada saluran udara. Alat ini dipilih karena bisa mengalirkan 
udara dengan kecepatan yang rendah. Gambar 3.5 
merupakan penampakan asli Centrifugal fan dan Inverter. 
Inverter berfungsi untuk mengubah kecepatan yang 
disesuaikan dari kapasitas frekuensi inverter itu sendiri. 

























 Merk  : Vanco Direct Centrifugal Fan Single Phase 
 Type  : VCD/4-225 
 Voltage  : 220 / 380 Volt 
 Frekuensi : 50 Hz 
 Daya  : 0,75 kW 
 Putaran  : 1440 rpm 
 Max.Air Volume : 2550 m3/h 
 Sound Power : 86 dB 
 
3.2.6 Alat Ukur 
Pada penelitian ini dibutuhkan alat ukur untuk 
mendapatkan tekanan statis dan tekanan stagnasi, diantaranya 
adalah pitot static tube, wall-pressure tap, tranducer dan 
manometer inclined. 
3.2.6.1 Pitot Tube 
Alat ini berfungsi untuk  mengukur  besarnya  
tekanan  statis sekaligus  tekanan  stagnasi  aliran  fluida  
yang  terdapat  pada  saluran maupun yang terletak 
dibelakang benda uji. Pergeseran titik pengukuran secara 
horizontal pada setiap cross section yang sama dilakukan 
secara manual dengan skala pengukuran tertentu. 
 
Gambar 3.7 Pitot Tube 
 
3.2.6.2 Wall Pressure Tap 
Wall-pressure tap yaitu lubang–lubang  kecil  
berdiameter 1  mm yang  terhubung  pada manometer atau 




permukaan  benda uji maupun saluran yang searah aliran 













Gambar 3.8 Skema Pemasangan Wall Pressure Tap 
 
3.2.6.3 Tranducer Tekanan dan Data Aquisisi 
Berikut spesifikasi Transducer yang akan 
digunakan dalam percobaan ini : 
1. Untuk mengukur profil  kecepatan, coeffisien of 
pressure, validasi tekanan dinamis : 
Model  : PX653 - 01D5V   
Range   : ± 1” WC 
Akurasi  : 0,25 % FS (Fullscale) 
Output  : 1 – 5 VDC 
Excitation : 12 – 36 VDC  
Ser.no.  : X14500102 
2. Untuk mengukur pressure drop, coeffisien losses 
elbow, validasi tekanan statis : 
Model  : PX653 - 03D5V  
Range   : ± 3” WC 
Akurasi  : 0.25 % FS (Fullscale) 
Output  : 1 – 5 VDC 
Excitation : 12 – 36 VDC 
Ser.no.  : X11450113 
Uref 






 (a)    (b) 
Gambar 3.9 (a) DAQ PRO 5300 (b) Pressure Transducer 
 
3.2.6.4 Inclined Manometer (Manometer V) dan 
Mistar 
Manometer digunakan sebagai pembaca tekanan 
yang terukur melalui wall pressure tap dan pitot tube. 
Manometer yang digunakan mempunyai kemiringan 
sebesar 15o yang bertujuan untuk mempermudah 
pembacaan Δh. Manometer digunakan sebagai pembaca 
tekanan statis dan stagnasi yang terukur melalui wall 
pressure tap dan pitot tube seperti yang ditunjukkan pada 
Gambar 3.9. 
 





Spesifikasi manometer yang digunakan sebagai berikut: 
 Skala minimum : 1 mm 
 Fluida kerja  : Red Oil (SGredoil = 
0,827) 
 Kemiringan  : 15° 
 
3.3  Langkah-Langkah Validasi 
Validasi dilakukan pada pengambilan data tekanan statis dan 
dinamis. Peralatan yang digunakan, yaitu inclined manometer, 
pressure tranducer 1” WC (untuk mengukur  velocity profile), 
pressure tranducer 3” WC (untuk mengukur pressure drop), data 
aquisisi DAQ PRO 5300, dan pitot static tube. Langkah-langkah 
validasi yang dilakukan sebelum pengambilan data pada penelitian 
sebagai berikut: 
3.3.1 Validasi Tekanan Dinamis 
1. Pemasangan instalasi untuk keadaan free stream tanpa 
dipasang cylinder disturbance body. 
2. Pitot static tube dipasang pada dinding saluran udara yang 
tersambung pada manometer dan transducer. 
3. Pengaturan inverter dari 0 – 50 Hz dengan interval 5 Hz. 
4. Diambil data manometer dan pressure transduser 1” WC  
untuk tekanan dinamik. 
5. Dari manometer didapatkan Δh (mm) dan dari data aquisisi 
didapatkan Voltage (Volt). 
6. Data-data tersebut dibuat grafik Δh manometer vs voltage 






Gambar 3.11 Skema validasi tekanan dinamis dengan 
pressure transduser 1” WC 
 
 
Gambar 3.12 Contoh  hasil validasi tekanan dinamis dengan 
pressure transduser 1” WC 
 
3.3.2 Validasi Tekanan Statis 
1. Pemasangan instalasi untuk keadaan free stream tanpa 
dipasang cylinder disturbance body. 
2. Wall pressure tap pada inlet upstream dihubungkan pada 
manometer dan transducer.  
3. Pengaturan inverter dari 0 – 50 Hz dengan interval 5 Hz. 






















4. Diambil data manometer dan pressure transduser 3” WC 
untuk tekanan statis dinding. 
5. Dari manometer didapatkan Δh (mm) dan dari data 
aquisisi didapatkan Voltage (Volt). 
6. Data-data tersebut dibuat grafik Δh manometer vs 
voltage (Volt) sehingga diketahui juga hubungan dengan 
sebuah formula.  
 
Gambar 3.13 Skema validasi tekanan statis dengan pressure 
transduser 3” WC 
 
 
Gambar 3.14 Contoh hasil validasi tekanan statis dengan 
pressure transduser 3” WC 























3.4 Analisa Dimensi Parameter - Parameter yang Dianalisa 
Analisa dimensi diperlukan untuk mengetahui apakah suatu 
parameter berpengaruh terhadap suatu eksperimen. Hubungan 
antara parameter yang saling mempengaruhi ditunjukkan dalam 
bentuk parameter-parameter tanpa dimensi. Metode analisa ini 
dikenal dengan Buckingham Pi Theorem. Konfigurasi dari 
parameter-parameter yang mempengaruhi karakteristik aliran 
sepanjang downstream straight duct. 
p : Perbedaan tekanan statis lokal dan referensi (N/m2) 
𝜌 : Massa jenis fluida (kg/m3) 
μ : Viskositas absolut fluida (kg/m.s) 
Uref : Kecepatan freestream di inlet upstream straight duct (m/s) 
u : Kecepatan local (m/s) 
Dh : Diameter hidrolik saluran (m) 
l : Jarak cylinder disturbance dari inlet elbow 90o 
d : Diameter circular disturbance body (m) 
R : Centerline elbow 90o single guide vane  radius (m) 
g : Gap cylinder disturbance dari dinding inner (m) 
x : Aliran searah sumbu koordinat x 
y : Aliran searah sumbu koordinat y 
z : Aliran searah sumbu koordinat z 
 
3.4.1 Analisa Grup Tak Berdimensi untuk Pressure Drop 
pada Square Ducting 
Pressure drop pada square ducting diduga dipengaruhi 
oleh beberapa parameter, sehingga perbedaan tekanan dapat 
dituliskan sebagai fungsi parameter-parameter tersebut. 
Secara matematik dapat dituliskan sebagai berikut: 
𝛥𝑝 = 𝑓 (𝜌, 𝜇, 𝑈𝑟𝑒𝑓, 𝐷ℎ, 𝑑, 𝑙, 𝑅, 𝑔, 𝑥, 𝑦, 𝑧)  (3.1) 
dimana 𝛥𝑝 adalah perbedaan tekanan (N/m2) 
Menggunakan Buckingham Pi-theorema dengan parameter 




















: perbandingan diameter 







: perbandingan jarak cylinder 
disturbance dari inlet elbow 90° 






: perbandingan mean radius elbow 






: perbandingan gap cylinder 
disturbance dari dinding sisi inner 





: perbandingan arah aliran sumbu x 





: perbandingan arah aliran sumbu y 




 : perbandingan arah aliran sumbu z 
dengan diameter hidrolik 
 
Hubungan antar grup tak berdimensi adalah sebagai berikut: 




























)  (3.3)  































dan untuk pressure drop tak berdimensi (
𝛥𝑝
𝜌𝑈𝑟𝑒𝑓
2) pada square 










) = 𝑓2 (𝑅𝑒𝐷ℎ ,
𝑙
𝐷ℎ
)     (3.5) 
 
3.4.2 Analisa Grup Tak Berdimensi untuk kecepatan 
pada Square Ducting 
Velocity profile pada square ducting diduga 
dipengaruhi oleh beberapa parameter, sehingga kecepatan 
dapat dituliskan sebagai fungsi parameter-parameter tersebut. 
Secara matematik dapat dituliskan sebagai berikut: 
𝑢 = 𝑓 (𝜌, 𝜇, 𝑈𝑟𝑒𝑓, 𝐷ℎ, 𝑑, 𝑙, 𝑅, 𝑔, 𝑥, 𝑦, 𝑧)         (3.6) 
dimana 𝑢 adalah kecepatan lokal (m/s) 
Menggunakan Buckingham Pi-theorema dengan parameter 
















: perbandingan diameter 







: perbandingan jarak cylinder 
disturbance dari inlet elbow 90° 






: perbandingan mean radius 






: perbandingan gap cylinder 
disturbance dari dinding sisi 









: perbandingan arah aliran 
sumbu x dengan diameter 
hidrolik 
8.   𝜋8 =
𝑦
𝐷ℎ
  : perbandingan arah aliran 





 : perbandingan arah aliran 
sumbu z dengan diameter 
hidrolik 
 
Hubungan antar grup tak berdimensi adalah sebagai berikut: 




























)   (3.8) 




























)                  (3.9) 
dan untuk kecepatan tak berdimensi (
𝑢
𝑈𝑟𝑒𝑓
) pada square 









)           (3.10) 
Untuk menghitung profil kecepatan dengan menggunakan 
Reynold’s Number konstan yaitu 9,52x104. 
 
3.5 Prosedur Pengambilan Data 
3.5.1 Pengambilan Data Kuantitatif 
Parameter yang diukur pada penelitian ini meliputi 
tekanan stagnasi dan tekanan statis. Sebelum melakukan 
pengambilan data maka perlu dilakukan pengukuran suhu 
ruangan terlebih dahulu.Masing-masing pengukuran memiliki 
prosedur pengambilan data yang berbeda dan akan dijelaskan 
sebagai berikut: 




Prosedur pengukuran tekanan dinamis adalah sebagai 
berikut: 
 
a) Test section dipersiapkan. 
b) Pitot tube dipasang pada posisi yang ingin diukur. 
c) Pitot tube dihubungkan dengan pressure transducer 
dengan mengunakan selang kapiler. pressure 
transduser 1” WC 
d) Frekuensi inverter diatur untuk mendapatkan putaran 
blower yang sesuai kebutuhan. 
e) Voltage dari pressure transducer pada tekanan 
stagnasi pada dicatat. 
f) Blower dimatikan 
g) Langkah d sampai f diulangi sampai titik tekanan 
stagnasi terakhir yang telah ditentukan sebelumnya.  
2) Prosedur pengukuran tekanan statis adalah sebagai 
berikut: 
a) Test section dipersiapkan. 
b) Wall pressure tap dihubungkan ke pressure 
transducer 3” WC dengan selang kapiler. 
c) Frekuensi inverter diatur untuk mendapatkan putaran 
blower yang sesuai kebutuhan. 
d) Data voltage dari pressure transducer dicatat. 
e) Selang kapiler pressure transducer dilepas dari wall 
pressure tap pertama kemudian dihubungkan dengan 
selang kapiler untuk wall pressure tap pada titik 
section selanjutnya. 
f) Langkah c) sampai e) diulangi sampai didapatkan data 
pada posisi pressure tap yang terakhir pada posisi 
15Dh dari inlet downstream straight duct. 
 
3.5.2 Pengolahan Data Kuantitatif 
Pengolahan data dilakukan dengan membuat sebuah 
contoh perhitungan. Beberapa data awal yang diperlukan 




-   Diameter hidrolik (Dh)   : 125 mm 
-   Panjang downstream straight duct : 1875 mm 
- Panjang inlet upstream sampai downstream: 
 Inner wall (li)   : 2875 mm 
 Outer wall (lo)   : 3000 mm 
- Sudut inclined manometer (θ)  : 15° 
- Specific Gravity red oil (SGredoil) : 0,827 
- Percepatan Gravitasi (g)   : 9,81 m/s2 
- Temperatur ruangan konstan (T) : 26,6 °C 
- Massa jenis udara pada T = 26,6 °C (ρud) : 1,1698 kg/m3 
- Viskositas dinamis udara (μ)  : 1,84 x 10-5 m2/s 
- Massa jenis air pada T = 28°C (ρH2O) : 996 kg/m3 
 
1) Perhitungan untuk Reynold’s Number 
Pada eksperimen ini digunakan angka Reynold’s yang 
didapat melalui persamaan 3.11 didapatkan kecepatan awal 
centifrugal fan diatur pada Reynold’s Number 1,59 x 104  
   𝑅𝑒𝐷ℎ =
𝜌𝑢𝑑 .  𝑈𝑟𝑒𝑓 .𝐷ℎ
𝜇
=
𝑈𝑟𝑒𝑓 .  𝐷ℎ
𝜐
            (3.11) 
dimana: ρud : massa jenis udara pada 26,6°C (kg/m3) 
  υ : viskositas kinematis udara pada  (m2/s) 
  μ : viskositas absolut udara pada  
       Uref: kecepatan freestream pada inlet upstream straight 
duct (m/s) 
       Dh: diameter hidrolik ducting (m) 
     ReDh: Reynold’s number 
Fan yang digunakan pada eksperimen ini adalah 
centrifugal fan. Untuk mendapatkan kecepatan awal (Uref) 
sebesar 2 m/s dilakukan pengaturan frekuensi pada inverter 
secara manual. Dengan kalibrasi validasi tekanan dinamik 
pada saluran upstream straight duct melalui inclined 
manometer untuk pengukuran nilai Δh. Nilai Δh diukur dari 
frekuensi 0 Hz sampai 50 Hz. Pengukuran kecepatan aliran 
masuk menggunakan persamaan 3.13 sebagai berikut: 








2  = 𝑆𝐺𝑟𝑒𝑑𝑜𝑖𝑙 . 𝜌𝐻2𝑂. 𝑔. 2. ∆𝑦. 𝑠𝑖𝑛15° 





            𝑈𝑟𝑒𝑓 = √
4.𝑆𝐺𝑟𝑒𝑑𝑜𝑖𝑙 .𝜌𝐻2𝑂.𝑔.∆𝑦𝑠𝑖𝑛15°
𝜌𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎
        (3.13) 
  
dimana : Pdinamis : (Pstagnasi - Pstatis) tekanan 
dinamis diukur dengan pitot 
tube (N/m2) 
 Ρredoil : massa jenis red oil (kg/m3) 
 ρudara : massa jenis udara pada 26,6°C 
(kg/m3) 
 g : percepatan gravitasi (m/s2) 
 Δh : perbedaan fluida pada 
manometer (m) 
 Uref : kecepatan freestream pada 
inlet upstream (m/s) 
 SGredoil : Specific Gravity red oil 
 𝜌𝐻2𝑂 : massa jenis air (kg/m
3) 
2) Perhitungan kecepatan lokal  
Profil kecepatan diukur pada 15 test section sepanjang 
downstream straight duct dengan variasi jarak Cylinder 
Disturbance Body pada l= 0,5Dh; 0,6Dh; 0,7Dh; 0,8Dh dan 
0,9Dh di sisi inner upstream duct. Perhitungan profil 
kecepatan pada lokasi section x/Dh setelah outlet elbow 90o: 
2; 4; 6; 10 dan 14 sepanjang downstream straight duct ditulis 





po   : tekanan stagnasi yang diukur dengan 





ps   : tekanan statis sejajar dengan stagnation 
pressure tube (Pa) 
pudara : massa jenis udara pada T = 26,6oC 











Gambar 3.15 Langkah pengambilan data velocity profile 
 
3) Perhitungan Pressure Drop (∆p) 
Pressure drop adalah selisih tekanan inlet pada 
upstream straight duct dan tekanan outlet pada downstream 
straight duct. Sisi inner dan outer mempunyai tekanan inlet 
dan outlet yang hampir sama. Perhitungan Pupstream dan 
Pdownstream adalah sebagai berikut : 
∆𝑝 = 𝑃𝑢𝑝𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚 − 𝑃𝑑𝑜𝑤𝑛𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚 
∆𝑝 = (𝜌𝑟𝑒𝑑𝑜𝑖𝑙. 𝑔. ∆ℎ𝑢𝑝𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚) − (𝜌𝑟𝑒𝑑𝑜𝑖𝑙.𝑔. ∆ℎ𝑑𝑜𝑤𝑛𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚) 
∆𝑝 = (𝑆𝐺𝑟𝑒𝑑𝑜𝑖𝑙. 𝜌𝐻2𝑂. 𝑔. ∆ℎ𝑢𝑝𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚)             
− (𝑆𝐺𝑟𝑒𝑑𝑜𝑖𝑙. 𝜌𝐻2𝑂. 𝑔. ∆ℎ𝑑𝑜𝑤𝑛𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚) 
dimana: ∆𝑝 : Pressure Drop (N/m2) 
 Pupstream : Tekanan inlet pada upstream 
straight duct (N/m2) 
 Pdownstream : Tekanan outlet pada downstream 





















Gambar 3.16 Langkah pengambilan data pressure drop 
 
4) Perhitungan Koefisien Losses elbow 90° (K elbow 90°) 
Eksperimen  ini  menggunakan  square duct & square 
elbow 90° dengan dipasang sebuah cylinder disturbance body 
pada variasi jarak pada sisi inner upstream duct.  Pemasangan 
elbow 90° akan mengakibatkan koefisien losses pada saluran. 
Koefisien losses elbow 90°adalah nilai konstanta yang 
menentukan besar kecil head loss minor akibat pemasangan 
sebuah elbow 90° pada sebuah saluran udara. Pada 
eksperimen  ini,  koefisien losses elbow 90° dengan single 
guide vane didapatkan  dari  data  perbedaan tekanan dari  
pressure tap inlet elbow 90° dan outlet elbow 90°.  
𝑃𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡 𝑒𝑙𝑏𝑜𝑤 − 𝑃𝑜𝑢𝑡𝑙𝑒𝑡 𝑒𝑙𝑏𝑜𝑤 = 𝐾𝑒𝑙𝑏𝑜𝑤
𝑉2𝑥 𝜌𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎
2
        (3.16) 
 
𝐾𝑒𝑙𝑏𝑜𝑤 90° =
(𝑃𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡 𝑒𝑙𝑏𝑜𝑤 90°−𝑃𝑜𝑢𝑡𝑙𝑒𝑡 𝑒𝑙𝑏𝑜𝑤 90°) 𝑥 2
𝑉2 𝑥 𝜌𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎
   (3.17) 
   
Koefisien losses elbow 90° dengan single guide vane pada 
penelitian ini akan dilakukan dengan variasi Reynold’s 
Number 1,59 x 104 sampai 1,59 x 105 ( kecepatan udara 2 
m/s sampai 20 m/s dengan kenaikan kecepatan 2 m/s) dengan 



















Gambar 3.17 Langkah pengambilan data koefisien losses elbow 
90o 
 
5) Perhitungan Pressure Coefficient (Cp) 
Pada eksperimen ini, perhitungan pressure coefficient 
dilakukan pada elbow 90° untuk mengetahui pressure drop 
pada elbow 90°, perhitungan Cp dilakukan pada sisi inner 












    (3.19) 
dimana : 𝐶𝑝 : Pressure Coefficient  
 PC : Tekanan lokal (N/m2) 
 P∞ : Tekanan freestream (N/m2) 
 ρ :  Massa jenis udara (kg/m3) 






















































ANALISA DAN PEMBAHASAN 
 
Pada bab ini akan dijelaskan tentang hasil dari penelitian 
yang telah dilakukan. Hasil studi ditampilkan dan dibahas 
dalam beberapa sub-bab. Secara garis besar pembahasan hasil 
analisa pressure  drop dan koefisien losses elbow 90o pada  
square duct  dengan elbow 90° dengan single guide vane 
menggunakan variasi Reynolds Number 1,59x104 < ReDh < 
1,59x105 (kecepatan udara 2 m/s sampai 20 m/s, kenaikan 
kecepatan tiap 2 m/s) dengan variasi tanpa dan dengan cylinder 
disturbance body berbentuk silinder. Kemudian pressure 
coefficient sisi inner dan outer elbow 90° dengan variasi 
Reynolds Number 1,59x104, 9,52x104, 1,59x105 (kecepatan 
udara 2 m/s, 12 m/s, 20 m/s) dengan variasi tanpa dan dengan 
cylinder disturbance body. Kemudian profil kecepatan pada 
penampang horizontal dan vertikal dengan variasi tanpa dan 
dengan cylinder disturbance body pada kecepatan 12 m/s 
dengan perhitungan profil kecepatan pada lokasi section x/Dh 
setelah outlet elbow 90o: 2; 4; 6; 10 dan 14 sepanjang 
downstream straight duct. Jarak peletakkan cylinder 
disturbance body sebelum inlet elbow 90° pada sisi inner 
upstream duct mulai dari l = 0,5Dh; 0,6Dh; 0,7Dh; 0,8Dh dan 
0,9Dh untuk semua pengambilan data.  
 
4.1 Pressure drop pada Square Duct dengan Reynolds 
Number 1,59x104 ≤ ReDh ≤ 1,59x10
5
 
Hasil eksperimen berupa grafik pengaruh Cylinder 
Disturbance Body (CDB) dan Reynolds Number (ReDh) 
terhadap pressure drop (∆p) sepanjang square duct dengan 
elbow 90°. Square duct divariasikan tanpa dan dengan CDB, 
gap CDB sebesar 2,5 mm dan variasi jarak l = 0,5Dh; 0,6Dh; 
0,7Dh; 0,8Dh dan 0,9Dh pada sisi inner upstream duct dengan 
rasio kelengkungan (R/Dh) tetap sebesar 1,5. Sedangkan variasi 
ReDh 1,59x104 sampai 1,59x105 atau pada kecepatan udara 
sebesar 2 m/s sampai 20 m/s dengan kenaikan kecepatan setiap 
 
 
2 m/s. Perhitungan ∆p menggunakan tekanan pada inlet 
upstream duct (1) dan outlet dowstream duct (4). Hasil yang 
ditampilkan yaitu ratio pressure drop perbandingan antara 
variasi peletakan disturbance body (∆pCDB) dan tanpa 
disturbance body (∆p0) sebagai acuan data ∆p, variasi yang 
ditampilkan adalah l = 0,6Dh sebagai data paling efektif 
menurunkan pressure drop dari pemasangan CDB dan l = 0,9Dh 
sebagai data peningkatan ∆p terbesar. Untuk mendapatkan nilai 















+ 𝑔𝑧4 + ℎ𝑙𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙     (4.1) 
Pada gambar 4.1 menjelaskan nilai ratio perbandingan 
pressure drop (ΔpCDB/Δp0) dengan acuan nilai ratio 1 sebagai 
pembatas nilai suatu pressure drop tersebut berkurang 
(ΔpCDB/Δp0<1) atau meningkat (ΔpCDB/Δp0>1). Nilai ΔpCDB/Δp0 
dapat kita lihat bahwa dipengaruhi oleh nilai Reynold’s Number 
dimana nilai ΔpCDB/Δp0 akan naik pada suatu nilai Reynold’s 
Number tertentu, akan tetapi kenaikannya tidak menentu hal ini 
disebabkan pengaruh dari ratio perbandingan pressure drop 
yang merupakan hasil perbandingan nilai pressure drop dengan 
variasi circular disturbance body (ΔpCDB) dibagi dengan nilai 
pressure drop tanpa disturbance body (Δp0). Secara garis besar 
nilai pressure drop akan naik seiring bertambahnya nilai 
Reynold’s Number. Peningkatan pressure drop ini disebabkan 
oleh peningkatan kecepatan udara yang berbanding lurus 






Gambar 4.1 Grafik ratio pressure drop overall pada square 
duct dengan variasi jarak peletakan cylinder disturbance body 
terhadap ReDh 1,59x104 sampai 1,59x105 
 
Dari gambar 4.1 menampilkan grafik ratio perbandingan 
pressure drop (ΔpCDB/Δp0) terhadap ReDh sepanjang square duct 
(titik 1 – 4), dapat dilihat bahwa dari grafik diatas ratio 
perbandingan pressure drop (ΔpCDB/Δp0) dengan variasi 
l/Dh=0,6 memiliki nilai ratio ΔpCDB/Δp0<1 pada rentan nilai 
ReDh 1,59x104 sampai 1,43x105 dan pada ReDh 1,59x105 
mengalami kenaikan nilai ratio ΔpCDB/Δp0>1. Sementara untuk 
grafik ratio perbandingan pressure drop (ΔpCDB/Δp0) dengan 
variasi l/Dh=0,9 memiliki nilai ratio ΔpCDB/Δp0>1 pada setiap 
nilai ReDh dari 1,59x104 sampai 1,59x105. Dapat dikatakan 
bahwa variasi yang efektif menurunkan pressure drop adalah 
variasi l/Dh=0,6 karena mampu menurunkan pressure drop 
(ΔpCDB/Δp0<1) hampir pada setiap nilai ReDh, sedangkan untuk 










(ΔpCDB/Δp0>1) pada setiap nilai ReDh. Dari kedua variasi yang 
ditampilkan, yang memiliki nilai rata-rata ratio perbandingan 
pressure drop (DB/D0) terhadap ReDh terendah adalah CDB 
(l=0,6Dh) sebesar 0,955, kemudian nilai rata-rata ratio 
perbandingan pressure drop (ΔpCDB/Δp0) terhadap ReDh 
tertinggi adalah CDB (l=0,9Dh) sebesar 1,138. 
Penambahan elbow 90o dengan single guide vane pada 
square duct menyebabkan terjadinya gesekan, separasi aliran, 
dan aliran sekunder yang mengakibatkan effective flow area 
berkurang. Separasi aliran terjadi karena aliran tidak mampu 
melawan advers pressure pada sisi inner wall, sedangkan aliran 
sekunder terjadi karena adanya perbedaan tekanan pada sisi 
inner dan outer elbow 90o. 
Dengan penambahan cylinder disturbance body sebelum 
memasuki elbow 90° maka akan terbentuk shear layer (aliran 
yang terseparasi) dari CDB yang memiliki intensitas turbulensi 
yang cukup kuat untuk melawan adverse pressure pada sisi 
inner elbow 90°. Sedangkan untuk penambahan single guide 
vane sendiri dalam elbow 90o adalah untuk menambah effective 
flow area di dalam elbow 90o. Dari gambar 4.1 menunjukkan 
bahwa ratio perbedaan pressure drop (ΔpCDB/Δp0) saluran 
mengalami penurunan paling efektif pada penambahan CDB 
(l=0,6Dh) secara rata-rata mampu menurunkan pressure drop 
sebesar 0,9%, hal ini menunjukan bahwa momentum aliran 
lebih besar sehingga mampu melawan adverse pressure pada 
sisi inner elbow 90° dan separasi aliran pada sisi inner elbow 
90° juga mengalami penundaan. Sementara pada penambahan 
CDB (l=0,9Dh) pressure drop saluran justru mengalami 
penambahan rata-rata sebesar 9,5% dari saluran tanpa CDB. 
Dapat disimpulkan bahwa peletakan disturbance body yang 
paling efektif menurunkan pressure drop adalah yang 

























Gambar 4.2 Grafik ratio pressure drop per section pada 
square duct (a) Upstream (titik 1 – 2); (b) Elbow 90o (titik 2 – 
3); (c) Downstream (titik 3 – 4); dengan variasi jarak 
peletakan cylinder disturbance body terhadap ReDh 1,59x104 
sampai 1,59x105 
 
Dari gambar 4.2 dapat dilihat bahwa semakin 
meningkatnya Reynolds Number maka akan semakin 
meningkat pula pressure drop yang terjadi pada masing-masing 
section dan jarak peletakan circular disturbance body. 
Sehingga dapat dikatakan jika kecepatan dari suatu fluida 
meningkat, maka pressure drop akan meningkat pula. Hal ini 
dapat disebabkan oleh headloss yang semakin besar, sesuai 














+ 𝑔𝑧𝑜𝑢𝑡𝑙𝑒𝑡 + ℎ𝑙𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (4.2) 
∆𝑃
𝜌













+ 𝑘𝑒𝑙𝑏𝑜𝑤 90°) (4.4) 
 
Pada gambar 4.2 (a) ditampilkan grafik pressure drop 




downstream (titik 3 – 4) terhadap ReDh. Dapat diperhatikan 
bahwa pada upstream (titik 1 – 2) grafik pressure drop dengan 
penambahan CDB (l=0,9Dh) lebih besar dibanding tanpa CDB 
dan penambahan CDB (l=0,6Dh) dapat dilihat dari grafik 
terlihat berhimpit dengan tanpa CDB akan tetapi terdapat 
kenaikan pressure drop pada rentan ReDh tertentu, hal ini 
menunjukan secara garis besar bahwa dengan penambahan 
CDB maka pressure drop pada upstream akan meningkat. 
Kemudian pada elbow 90° (titik 2 – 3) grafik pressure drop 
menunjukan nilai pressure drop dengan penambahan CDB 
(l=0,6Dh) memiliki nilai pressure drop yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan tanpa CDB hal ini disebabkan karena 
nilai pressure drop di upstream untuk l/Dh=0,6 hampir 
berhimpit, berbeda dengan penambahan CDB (l/Dh=0,9) dapat 
dilihat nilai pressure dropnya turun dan grafiknya berhimpit 
dengan tanpa CDB, dapat dianalisa karena pengaruh single 
guide vane. Pada downstream (titik 3 – 4) grafik pressure drop 
dengan penambahan CDB (l=0,9Dh) hampir berhimpitan 
dengan grafik tanpa CDB, setelah itu menurun dan lebih rendah 
dari tanpa CDB. Sedangkan penambahan CDB (l/Dh=0,6) 
terbukti mampu menurunkan pressure drop pada downstream 
dibanding tanpa CDB, hal ini akan memperkuat hipotesa bahwa 
pressure drop akan turun pada downstream secara keseluruhan 
yang disebabkan oleh penambahan CDB di sisi upstream dan 
adanya single guide vane di elbow 90o. 
 
4.2 Koefisien Losses Elbow 90º pada Square Duct dengan 
Reynold’s Number 1,59x104 ≤ ReDh ≤ 1,59x10
5 
Hasil eksperimen berupa grafik pengaruh cylinder 
disturbance body (CDB) dan Reynold’s Number (ReDh) 
terhadap Koefisien Losses (K) elbow 90o. Elbow 90o 
divariasikan tanpa dan dengan CDB sebelum memasuki elbow 
90°, gap CDB sebesar 2,5 mm dan variasi jarak l = 0,5Dh sampai 
0,9Dh dari inlet elbow 90° di sisi inner upstream duct dengan 
rasio kelengkungan elbow 90o (R/Dh) sebesar 1,5. Sedangkan 
variasi ReDh 1,59x104 sampai 1,59x105 atau pada kecepatan 
 
 
udara sebesar 2 m/s sampai 20 m/s dengan kenaikan kecepatan 
tiap 2 m/s. Perhitungan didapatkan dari data perbedaan tekanan 
pada pressure tap inlet elbow 90o di upstream duct dan pressure 
tap outlet elbow 90o di downstream duct. 
 
Gambar 4.3 Grafik koefisien losses (K) elbow 90° dengan 
variasi jarak peletakan cylinder disturbance body terhadap 
ReDh 1,59x104 sampai 1,59x105 
 
Pada gambar 4.3 ditampilkan grafik koefisien losses (K) 
elbow 90° terhadap ReDh. Dapat diperhatikan bahwa dengan 
penambahan CDB maka akan menurunkan nilai koefisien 
losses (K) pada elbow 90°. Pertama adalah elbow 90° tanpa 
CDB, pada ReDh terendah nilai koefisien losses (K) elbow 90o 
adalah 0,08 dan pada ReDh tertinggi nilai koefisien losses (K) 
elbow 90o sebesar 0,24 dengan rata-rata nilai koefisien losses 
(K) elbow 90o mulai dari ReDh terendah sampai tertinggi adalah 
0,21. Kedua adalah elbow 90° dengan penambahan CDB (l = 
0,6Dh), pada ReDh terendah nilai koefisien losses (K) elbow 90o 
adalah 0,14 dan pada ReDh tertinggi nilai koefisien losses (K) 
elbow 90o adalah 0,2 dengan rata-rata nilai koefisien losses (K) 
total adalah 0,18. Ketiga adalah elbow 90° dengan penambahan 
CDB (l = 0,9Dh), pada ReDh terendah nilai koefisien losses (K) 
elbow 90o adalah 0,22 dan pada ReDh tertinggi nilai koefisien 
losses (K) elbow 90o adalah 0,4 dengan nilai rata-rata koefisien 
losses (K) elbow 90o total adalah 0,27.  
 
 
Headloss minor elbow 90o dipengaruhi oleh nilai koefisien 
losses (K) elbow 90o, pressure drop, dan kecepatan aliran fluida. 
Sementara peningkatan koefisien losses (K) elbow 90o 
disebabkan oleh nilai pressure drop yang besar dibandingkan 
kenaikan kecepatan aliran fluida. Sedangkan penurunan 
koefisien losses (K) elbow 90o disebabkan oleh nilai pressure 
drop yang konstan dibandingkan kenaikan kecepatan aliran 
fluida. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan nilai 
koefisien losses (K) elbow 90o menentukan menurun atau 
meningkatnya nilai headloss minor elbow 90° yang dapat 














+ 𝑔𝑧𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡 + ℎ𝑙𝑚    (4.5) 
∆𝑃
𝜌










                                         (4.8) 
Pada gambar 4.3 dapat dilihat bahwa grafik koefisen 
losses (K) pada elbow 90° tanpa CDB cenderung naik setiap 
naiknya nilai Reynold’s Number. Begitu juga dengan grafik 
koefisen losses (K) elbow 90° dengan penambahan CDB 
(l=0,6Dh), secara keseluruhan grafik cenderung naik setiap 
naiknya nilai Reynold’s Number. Sementara pada grafik 
koefisen losses (K) elbow 90° dengan penambahan CDB 
(l=0,9Dh) cenderung menurun setiap naiknya nilai Reynold’s 
Number, menurunnya nilai koefisien losses (K) elbow 90o 
tersebut menunjukan bahwa pada ReDh 1,59x104 sampai 
1,59x105 kenaikan nilai ReDh tidak sebanding dengan 
peningkatan pressure drop seperti pada gambar 4.2 (b). 
Sedangkan untuk kenaikan nilai koefisien losses (K) elbow 90o 
menunjukan bahwa peningkatan pressure drop seperti pada 
gambar 4.2 (b) sebanding dengan peningkatan kecepatan aliran 
fluida. Dari ketiga grafik yang ditampilkan dapat dilihat bahwa 
nilai rata-rata koefisien losses (K) elbow 90o terendah adalah 
dengan penambahan CDB (l=0,6Dh) sebesar 0,18, hal ini 
semakin memperkuat hipotesa awal bahwa penambahan CDB 
 
 
pada inlet elbow 90° di sisi inner upstream duct dapat 
menurunkan nilai pressure drop pada square duct dengan elbow 
90° dengan single guide vane. 
 
4.3  Pressure Coefficient Elbow 90° pada Square Duct 
dengan Reynolds Number 9,52x104 
Hasil eksperimen berupa grafik pengaruh cylinder 
disturbance body (CDB) dan Reynold’s Number terhadap 
Pressure Coefficient (Cp) pada elbow 90°. Penelitian ini 
menggunakan elbow 90° berpenampang square dan terdapat 
single guide vane, dengan begitu terdapat kesempatan untuk 
mengamati berbagai macam karakter aliran fluida dan salah 
satunya adalah Pressure Coefficient. Elbow 90o divariasikan 
tanpa dan dengan CDB sebelum memasuki elbow 90°, gap 
CDB sebesar 2,5 mm dan variasi jarak l = 0,5Dh sampai 0,9Dh 
dari inlet elbow 90° di sisi inner upstream duct dengan rasio 
kelengkungan elbow 90o (R/Dh) sebesar 1,5 dan variasi ReDh 
9,52x104. Pressure Coefficient didapatkan dari data perbedaan 
tekanan dari  pressure tap freestream dan  pressure tap outer 
wall maupun inner wall  yang terdapat pada sepanjang dinding 
melengkung dari elbow 90º yang dipasang masing – masing 
sebanyak 17 pressure tap dari 0º sampai 90º dengan selisih 
pemasangan antar pressure tap setiap kenaikan 5º. Dilihat pada 
gambar 4.3 menunjukkan adanya perubahan nilai Pressure 
Coefficient (Cp) di sepanjang penampang melintang baik pada 
outer wall maupun inner wall dari dinding kelengkungan elbow 
90. Nilai Pressure Coefficient (Cp) dapat diperoleh dengan 














                         (4.10) 
Fluida yang melewati elbow 90° akan mengalami separasi 
(separation loss) dan aliran sekunder (secondary flow), dengan 
penambahan single guide vane pada elbow 90° diharapkan 
mampu menunda terjadinya separasi aliran dan mencegah 
terjadinya aliran sekunder. Pada gambar 4.4 ditampilkan 
 
 
distribusi Pressure Coefficient (Cp) sepanjang sisi inner (grafik 
bagian bawah) dan outer (grafik bagian atas) elbow 90° 
terhadap titik sepanjang sisi tersebut tiap 5° dan ReDh 9,52x104 
.Pada gambar 4.4 ditampilkan distribusi Pressure Coefficient 
(Cp) sepanjang sisi inner (grafik bagian bawah) dan outer 
(grafik bagian atas) elbow 90° terhadap titik sepanjang sisi 
tersebut tiap 5° dan ReDh 9,52x104. Penambahan cylinder 
disturbance body dapat meningkatkan kecepatan di sisi outer 
wall dan mengurangi kecepatan di sisi inner wall. Perbandingan 
nilai pressure drop (∆p) dapat ditunjukkan dengan selisih 
Pressure Coefficient (Cp) pada sisi outer wall dan sisi inner wall 
(∆Cp). Apabila didapatkan nilai ∆Cp yang rendah, maka 
pressure drop (∆p) yang didapatkan juga semakin rendah. Nilai 
ΔCp dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan berikut: 
𝛥𝐶𝑝 = 𝛥𝐶𝑝𝑜𝑢𝑡𝑙𝑒𝑡 −  𝛥𝐶𝑝𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡                  (4.11) 
   𝛥𝐶𝑝 = (𝐶𝑝𝑜𝑢𝑡𝑒𝑟 (𝑜𝑢𝑡𝑙𝑒𝑡)  −    𝐶𝑝𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟 (𝑜𝑢𝑡𝑙𝑒𝑡))   −
  (𝐶𝑝𝑜𝑢𝑡𝑒𝑟 (𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡) − 𝐶𝑝𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟 (𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡))   (4.12) 
 
Gambar 4.4 Distribusi Pressure Coefficient pada Square 
Elbow 90° dengan variasi jarak peletakan cylinder disturbance 
body terhadap ReDh 9,52x104 
 
Pada gambar 4.4 penambahan CDB dapat menurunkan 
dan menikatkan nilai ΔCp pada single guide vane elbow 90° 
 
 
dibanding saluran tanpa CDB. Penurunan nilai selisih rata-rata 
Pressure Coefficient pada sisi outer wall dan sisi inner wall 
(ΔCp) paling efektif pada variasi jarak (l/Dh=0.6) sebesar 0.602, 
sedangkan nilai ΔCp tanpa CDB sebesar 0.696, namun pada 
variasi jarak (l/Dh=0.9) nilai rata-rata ΔCp mengalami kenaikan 
dibandingkan nilai ΔCp tanpa CDB sebesar 0.711. Dari 
perbandingan ketiga variasi diketahui bahwa nilai penurunan 
ΔCp paling efektif terjadi pada jarak (l/Dh=0.6), hal ini semakin 
memperkuat hipotesa awal bahwa penambahan cylinder 
disturbance body dapat menurunkan pressure drop pada square 
duct.  
Fenomena aliran yang terjadi pada elbow 90° dapat dilihat 
berdasarkan gambar 4.4. Ketika aliran melewati sebuah single 
guide vane elbow 90° maka aliran tersebut akan mengalami 
fenomena seperti ketika aliran melewati sebuah diffuser dan 
nozzle. Pada gambar 4.4 menunjukan bahwa ketika aliran yang 
melewati sisi inner mengalami  fenomena seperti melalui nozzle 
pada sudut 0° sampai 40°, dimana pada sudut tersebut terjadi 
penurunan tekanan dan kenaikan kecepatan aliran. Sebaliknya, 
ketika aliran melewati sudut 45° sampai 90° seolah-olah aliran 
melewati sebuah diffuser yang ditandai dengan kenaikan nilai 
Cp, menandakan terjadi kenaikan tekanan dan penurunan 
kecepatan. Pada sisi outer mulai sudut 0°-20°, 40°-50°, dan dan 
70°-80° terjadi kenaikan nilai Cp, menandakan terjadi  kenaikan 
tekanan dan penurunan kecepatan aliran menurun seolah-olah 
memasuki sebuah diffuser, sebaliknya mulai sudut 25°- 35°, 55° 
- 65°dan 85° - 90° terjadi penurunan nilai Cp , menandakan 
terjadi penurunan tekanan dan kenaikan kecepatan seperti pada 
sebuah nozzle. Fenomena aliran seperti dijelaskan diatas terjadi 
pada semua variasi baik tanpa maupun dengan penambahan 
cylinder disturbance body. Selain itu distribusi Cp pada bagian 
outer wall memiliki bentuk yang mirip untuk semua variasi, 
sehingga dapat dikatakan bahwa penambahan cylinder 
disturbance body sebagian besar hanya berpengaruh pada 
bagian inner wall. Fenomena lain yang terjadi pada sisi inner 
adalah adanya reatachement, yaitu terjadinya tumbukan dari 
 
 
shear layer yang diakibatkan oleh penambahan cylinder 
disturbance body dimana shear layer tersebut dapat 
meningkatkan momentum untuk melawan advers pressure pada 
sisi inner wall. Dari pembahasan grafik diatas dapat 
disimpulkan penambahan cylinder disturbance body pada jarak 
(l/Dh=0.6) dan single guide vane pada elbow 90° efektif untuk 
menurunkan Pressure Coefficient (∆Cp). 
 
4.4 Profil Kecepatan Bidang Horizontal dan Vertikal pada 
bagian Upstream dan Downstream dengan ReDh= 
9,52x104 
Hasil eksperimen berupa profil kecepatan bidang 
horizontal dan vertikal pada bagian upstream dan downstream 
square duct elbow 90o divariasikan tanpa dan dengan CDB 
sebelum memasuki elbow 90°, gap CDB sebesar 2,5 mm dan 
variasi jarak l=0,5Dh sampai 0,9Dh dari inlet elbow 90° di sisi 
inner upstream duct dengan rasio kelengkungan elbow 90o 
(R/Dh) sebesar 1,5 dan variasi ReDh 9,52x104. Profil kecepatan 
merupakan bilangan tak berdimensi yang terdiri dari 
perbandingan z/Dh pada ordinat horizontal atau y/Dh pada 
ordinat vertikal dan u/Ureff pada absis. Besar z/Dh atau y/Dh 
bernilai nol pada posisi tepat di inner square duct dan bernilai 
1 pada posisi tepat di outer square duct. Sedangkan besar u/Ureff 
bergantung pada besar profil kecepatan pada suatu titik.  
 
4.4.1 Profil Kecepatan Bidang Horizontal dan Vertikal 
bagian Upstream 
Profil kecepatan pada sisi upstream straight duct 
dapat dilihat pada gambar 4.5 digunakan sebagai acuan 
untuk menentukan gambaran proses recovery profil 
kecepatan  daerah downstream straight duct pada section 
yang telah ditentukan. Dari gambar 4.5 (a) dapat dilihat 
bahwa pada sisi inner upstream dengan z/Dh 0 dan 1 
memiliki nilai u/Ureff sebesar nol. Hal ini menandakan 
bahwa aliran yang berada tepat pada dinding baik sisi inner 
maupun sisi outer memiliki kecepatan nol. Kemudian 
 
 
terlihat profil kecepatan bergerak seragam dan telah 
berkembang dengan sempurna (fully developed flow) pada 
posisi z/Dh 0,02 sampai 0,9. Profil kecepatan upstream ini 
dijadikan acuan pengukuran pada bagian downstream 
bidang horizontal. Serupa dengan sebelumnya, pada 
gambar 4.5 (b) juga dapat dilihat bahwa sisi lower 
upstream dengan y/Dh=0 dan sisi upper dengan y/Dh=1 
memiliki nilai u/Ureff sebesar nol. Kemudian profil 
kecepatan bergerak seragam telah berkembang dengan 
sempurna (fully developed flow) pada posisi y/Dh 0,02 
sampai 0,9. Profil kecepatan ini dijadikan acuan 
pengukuran pada bagian downstream bidang vertikal.  
 
Gambar 4.5 Grafik profil kecepatan (a) bidang horizontal 
bagian upstream 
(b) bidang vertikal bagian upstream 
 
4.4.2 Profil Kecepatan Bidang Horizontal bagian 
Downstream 
Profil kecepatan bidang horizontal pada bagian 
downstream diambil dari data pada section 2 (x/Dh=2), 4 
(x/Dh=4), 6 (x/Dh=6), 10 (x/Dh=10) dan 14 (x/Dh=14). 
Pengambilan data pada setiap section terdiri dari 17 titik 
dari sisi inner sampai sisi outer square duct. Elbow 90o 
divariasikan tanpa dan dengan CDB sebelum memasuki 
elbow 90°, gap CDB sebesar 2,5 mm dan variasi jarak l = 




upstream duct dengan rasio kelengkungan elbow 90o 
(R/Dh) sebesar 1,5 dan ReDh 9,52x104. Analisa profil 
kecepatan bidang horizontal secara dua dimensi sepanjang 
downstream. Profil kecepatan adalah bilangan tak 
berdimensi yang bernilai 0 sampai 1 pada absis sedangkan 
besarnya profil kecepatan ditunjukkan oleh perbandingan 
u/Ureff pada ordinat. Pada setiap section, aliran freestream 
digunakan sebagai acuan aliran sudah melalui proses 
recovery. 
Pada gambar 4.6 ditampilkan profil kecepatan 
bidang horizontal sepanjang downstream pada masing-
masing cross-section untuk variasi tanpa CDB; CDB (l = 
0,6Dh); dan CDB (l = 0,9Dh). Secara umum profil 
kecepatan mengalami perubahan setelah outlet elbow 90° 
dibanding pada upstream. Perbedaan signifikan antara 
kecepatan sisi inner dan outer terlihat saat aliran telah 
melewati elbow 90o dimana terdapat single guide vane, sisi 
inner mulai mengalami separasi aliran yang menyebabkan 
terjadinya pengurangan kecepatan, sedangkan pada sisi 
outer aliran mengarah tangensial ke arah sisi inner akibat 
dari perbedaan tekanan yang diakibatkan radius 
kelengkungan elbow 90°. Hal tersebut dapat menyebabkan 
blockage effect dan aliran terbesar pada centreline seperti 
terlihat pada gambar 4.6. Pada section 2 (x/Dh=2), terlihat 
bahwa efek dari guide vane kecepatan tertinggi di z/Dh 
sekitar 0,4 sampai 0,5 setelah inner secara berturut-turut, 
hal ini dipengaruhi oleh adanya guide vane pada elbow 90o. 
Pada section 2 (x/Dh=2) dapat dilihat terjadi backflow 
backflow terjadi pada sisi inner. Hal tersebut menandakan 
dengan penambahan cylinder disturbance body cukup 
memberikan agitasi pada aliran yang melaluinya, dimana 
kecenderungan aliran akan melewati sisi yang tidak 
dipasang cylinder disturbance body, akan tetapi dengan 
adanya single guide vane mengakibatkan sebagian aliran 
yang mengalir pada sisi inner berpindah menuju sisi outer 
dan z/Dh sekitar 0,4 sampai 0,5 dengan kecepatan yang 
 
 
tinggi. Selain itu, fenomena tersebut juga dipengaruhi oleh 
adanya shear layer (aliran yang terseparasi) dari cylinder 
disturbance body yang mempunyai intensitas turbulensi 
yang cukup kuat untuk menambah momentum aliran 
melawan adverse pressure di sisi inner. Kemudian pada 
section 4 (x/Dh=4), 6 (x/Dh=6) dan 10 (x/Dh=10) secondary 
flow yang sebelumnya kuat di sisi inner secara berangsur-
angsur telah merambat ke sisi outer seiring dengan 
berkurangnya kecepatan pada sisi outer, dengan demikian 
backflow pada bagian tengah penampang (centerline) 
semakin berkurang seperti terlihat pada ketiga gambar. 
Pada section 14 (x/Dh=14) atau setelah melewati elbow 90º 
sejauh 14Dh, mulai terjadi recovery di sisi outer, 
centerline, dan sisi inner, selanjutnya semua aliran pada 
ketiga gambar sudah mendekati profil kecepatan yang 
berkembang secara penuh (fully developed flow) seperti 
profil kecepatan pada sisi upstream. 
 
4.4.3 Profil Kecepatan Bidang Vertikal bagian 
Downstream 
Sama seperti sebelumnya, profil kecepatan bidang 
vertikal pada bagian downstream diambil dari data pada 
section 2 (x/Dh=2), 4 (x/Dh=4), 6 (x/Dh=6), 10 (x/Dh=10) 
dan 14 (x/Dh=14). Pengambilan data pada setiap section 
terdiri dari 17 titik dari sisi lower sampai sisi upper square 
duct. Elbow 90o divariasikan tanpa dan dengan CDB 
sebelum memasuki elbow 90°, gap CDB sebesar 2,5 mm 
dan variasi jarak l = 0,5Dh sampai 0,9Dh dari inlet elbow 
90° dengan R/Dh sebesar 1,5 dan ReDh 9,52x104. 
Pada gambar 4.7 ditampilkan profil kecepatan 
bidang vertikal sepanjang downstream pada masing-
masing cross-section untuk variasi tanpa CDB; CDB (l = 
06Dh); dan CDB (l = 0,9Dh). Secara umum profil 
kecepatan mengalami perubahan setelah outlet elbow 90° 
dibanding pada upstream. Pada section 2 (x/Dh=2) atau 
saat aliran meninggalkan outlet elbow 90º, posisi ini 
 
 
kecepatan pada sisi lower maupun sisi upper lebih besar 
dibandingkan kecepatan pada upstream. Pada section 2 
(x/Dh=2) dapat dilihat terjadi backflow yang kuat di sekitar 
centerline. Hal tersebut terjadi karena adanya secondary 
flow sebagai akibat aliran melalui fitting elbow 90º dengan 
single guide vane. Kemudian pada section 4 (x/Dh=4) dan 
6 (x/Dh=6), masih terlihat backflow pada ketiga gambar di 
daerah centreline.  Pada section 10 (x/Dh=10), terlihat 
ketiga gambar menunjukan profil aliran yang berangsur-
angsur mulai mengalami recovery, namun masih terlihat 
sedikit backflow pada centerline. Baru pada section 14 
(x/Dh=14) atau setelah melewati elbow 90º sejauh 14Dh, 
recovery aliran pada ketiga gambar semakin baik dan telah 
membentuk aliran yang berkembang penuh (fully 



















































































































































































































































Gambar 4.8 Profil Kecepatan pada bidang horizontal (a) 
section 2, (c) section 6, (e) section 14; bidang vertikal (b) 







4.5 Perbandingan Hasil Penelitian dengan Penelitian 
Terdahulu pada Square Duct dengan Square Elbow 90º 
Pada sub bab ini akan dijelaskan tentang perbedaan hasil 
eksperimen dengan hasil pada penelitian terdahulu yang 
mempunyai topik dan tujuan yang sama dalam pelaksanaan 
penelitiannya. Penelitian yang akan dibandingkan adalah hasil 
penelitian dari Farich Firmansyah (2016). Seperti 
sebelumnya, pada sub bab ini akan diberikan distribusi profil 
kecepatan horizontal hasil penelitian yang dibandingkan 
dengan distribusi profil kecepatan horizontal dari penelitian 
terdahulu pada posisi yang sama yaitu x/Dh=2. 
Dalam peneletian ini terdapat beberapa persamaan seperti 
dimensi saluran berpenampang bujursangkar (square duct), 
rasio kelengkungan elbow 90°, panjang upstream dan 
downstream). Namun terdapat beberapa perbedaan dalam 
penelitaian ini seperti Reynolds Number, dan variasi yang 
digunakan. Perbedaan tersebut dapat dikesampingkan karena 
hasil eksperimen yang dibandingkan menggunakan bilangan 
yang tak berdimensi sehingga perbedaan tersebut dapat 
dikesampingkan. Adapun persamaan dan perbedaan dalam 
penelitian ini dijelaskan dalam tabel 4.1. 
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20o dan 30o 
Jarak longitudinal 
sebelum inlet 
elbow 90o (l/Dh= 
0.5 sampai 0.9) 
 
4.5.1 Perbandingan Velocity Profile dengan penelitian 
Farich Firmansyah (2016) 
Hasil penelitian yang akan dibandingkan yaitu profil 
kecepatan horisontal. Perbandingan ini bertujuan untuk 
mendapatkan validasi hasil ekperimen yang telah 
dilakukan, sehingga hasil yang didapatkan dapat 
digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya. 
Perbandingan distribusi profil kecepatan antara hasil 
eksperimen dengan penelitian yang dilakukan Farich 
Firmansyah (2016) dibandingkan pada posisi yang sama 
yaitu pada section 2 (x/Dh = 2). Perbedaanya penelitian kali 
ini terdapat pada pemilihan nilai Reynold’s Number yaitu 
Re 9,52x104 pada variasi jarak longitudinal (l/Dh=0,6), 
sedangkan Farich menggunakan Reynol’s Number 
7,88x104 pada variasi bukaan damper sudut 0o dan tanpa 
damper. 
 





Berdasarkan gambar 4.9 dapat dilihat bahwa 
perbandingan antara hasil ekperimen yang telah dilakukan 
dengan penelitian yang dilakukan Farich Firmansyah 
(2016) memiliki kesamaan secara pola distribusi meskipun 
secara nilai pasti tidak sama. Pada distribusi profil 
kecepatan (gambar 4.9) menunjukkan pola yang identik 
sama dengan adanya percepatan pada sisi outer dan 
kemudian diikuti dengan terjadinya difisit momentum 
pada sisi inner. Kesamaan pola distribusi profil kecepatan 
sangat terlihat jelas pada variasi tanpa cylinder disturbance 
body (CDB). Hal ini menunjukkan bahwa percobaan yang 
telah dilakukan memiliki hasil yang bisa dibilang baik 
karena tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian yang 







KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan Hasil Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dibahas 
pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Penambahan cylinder disturbance body sebagai bodi 
pengganggu dan penambahan single guide vane pada elbow 90o 
dapat menurunkan nilai pressure drop dibandingkan dengan 
tanpa menggunakan cylinder disturbance body, namun untuk 
beberapa variasi nilai pressure drop justru lebih besar pada nilai 
Reynold’s Number tertentu. Penurunan nilai pressure drop 
paling efektif pada variasi CDB (l=0,6Dh), yang mampu 
menurunkan nilai rata-rata pressure drop sebesar 0,8% dengan 
rata-rata ratio perbandingan pressure drop (ΔpCDB/Δp0) sebesar 
0,955. Sedangkan pada variasi CDB (l = 0,9Dh) justru 
mengalami peningkatan pressure drop sebesar 9,5% dengan 
rata-rata ratio perbandingan pressure drop (ΔpCDB/Δp0) sebesar 
1,138. 
2. Penambahan cylinder disturbance body  sebagai bodi 
pengganggu dan penambahan single guide vane pada elbow 90o 
menghasilkan nilai koefisien losses (K) elbow 90º yang lebih 
rendah dibandingkan dengan tanpa menggunakan cylinder 
disturbance body. Pada variasi CDB (l=0,6Dh) memiliki nilai 
rata-rata koefisien losses (K) elbow 90º sebesar 0,18. Sementara 
variasi CDB (l=0,9Dh) memiliki rata-rata nilai koefisien losses 
(K) elbow 90° sebesar 0,27.  
3. Perbedaan nilai Pressure Coefficient (Cp) cukup signifikan 
terjadi pada single guide vane elbow 90º dengan saluran tanpa 
cylinder disturbance body dan dengan cylinder disturbance 
body. Perbedaan tersebut terjadi pada sisi inner maupun sisi 
outer elbow 90º pada beberapa variasi penambahan cylinder 
disturbance body. Didapatkan bahwa ΔCp variasi CDB 




sebesar 0,7034. Sementara pada variasi CDB (l=0,9Dh) nilai 
ΔCp terbesar berada pada sudut kelengkungan 45° sebesar 
0,8408. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pressure drop 
yang ada pada single guide vane elbow 90º dengan penambahan  
CDB (l=0,6Dh) lebih kecil dibandingkan dengan CDB 
(l=0,9Dh) maupun tanpa penambahan cylinder disturbance 
body yang mempunyai nilai ΔCp terbesar berada pada sudut 
kelengkungan 45° sebesar 0,8173. 
4. Pengamatan profil kecepatan dilakukan pada bidang horizontal 
dan vertikal pada section 2,4,6,10 dan 14 menunjukan bahwa 
dengan penambahan CDB, profil kecepatan horizontal pada 
section 2 – 4 memiliki bentuk yang berbeda dibanding tanpa 
CDB, sedangkan untuk profil kecepatan vertikal pada section 2 
- 6 juga memiliki bentuk yang berbeda dibanding tanpa CDB. 
Pada section 6 - 14 untuk horizontal dan section 10-14 untuk 
vertikal semua variasi menunjukan bentuk profil kecepatan 
yang mirip. Penambahan CDB dapat menyebabkan penundaan 
separasi aliran karena shear layer yang dihasilkan CDB 
memberikan momentum aliran yang lebih kuat untuk melawan 
advers pressure dan penambahan single guide vane pada elbow 
90o berfungsi untuk memecah aliran dan mengarahkan aliran 
agar secondary flow tidak sampai terbentuk. 
 
5.2 Saran 
Adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian 
selanjutnya adalah sebagai berikut: 
1. Diperlukan adanya maintenance instalasi penelitian maupun 
kalibrasi alat ukur untuk menunjang keakuratan pengambilan 
data. 
2. Pengaturan suhu, kelembapan, dan kebesihan lingkungan kerja 
diperlukan agar pengganggu tidak mempengaruhi proses 
pengambilan data. 
3. Diperlukan simulasi numerik (CFD) untuk memperkuat hasil 
penelitian yang telah dilakukan dan melihat fenomena lain yang 




4. Diperlukan adanya penelitian dengan variasi penambahan 
disturbance body dalam bentuk yang lain untuk 
memperlengkap hasil penelitian tentang square duct dengan 
elbow 90° yang ditambahkan disturbance body sebelumnya. 
5. Diperlukan adanya penelitian dengan variasi penambahan 
jumlah guide vane dalam elbow 90o dan penambahan nilai ratio 
kelengkungan elbow 90o (R/Dh) serta peletakkan disturbance 
body pada elbow 90o yang menggunakan guide vane. 
6. Untuk pengambilan Velocity Profile secara vertikal meja 
diganti dengan penyangga lebih tinggi agar memudahkan untuk 
proses pengambilan data pada beberapa titik yang sukar untuk 
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Lampiran 1. Peralatan Penelitian 
 






DAQ PRO 5300  





2 Pressure transducer 
1” WC 
Model: PX653 - 
01D5L 
Range : ± 1” WC 
(Water column) 
Akurasi: 0.25 % FS 
(Full scale) 
Output: 1 – 5 V DC 







3 Pressure transducer 
3’’ WC 
Model: PX653 - 
03D5V 
Range: ± 3” WC 
(Water column) 
Akurasi: 0.25 % FS 
(Full scale) 
Output: 1 – 5 V DC 







U (V̴̴̴̴̴̴̴̴̴ ̴̴̴ ) : 
-input  = 200/240 Ø1 
-output = 200/240 Ø3 
F (Hz)  : 
-input  = 50/60 
-output = 0.5/500 
I (A)     : 
-input  = 15.8 max 





5 Centrifugal fan 
Merk: Vanco direct 
Centrifugal Fan 
Type: VDC/4-225 
Voltase: 220 / 380 
Voltase 
Frekuensi: 50 Hz 
Daya: 0,75 KW 
Putaran: 1450 RPM 
Max.Air Volume: 
2550 m3/h  
 
 




Skala minimum: 1 mm 






8 Cylinder disturbance 
body 
Diameter: 6 mm 
Tinggi: 125 mm 
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